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कार्यकारी साराांश 

 

1. पररचर् 

सीईए द्वारा देश की जिसवद्रु्त क्षिता िगभग 150,000 िेगावाट और अरुणाांचि प्रदेश राज्य के सिए 

जिसवद्रु्त क्षिता 50,328 िेगावाट अनुिासनत की गई है। इस क्षिता का असिकाांश भाग अप्ररु्क्त रहता है। 

सीईए वेबसाइट के अनुसार (अपै्रि 2022 तक), देश िें कुि स्थासपत जि सवद्रु्त क्षिता 46722 िेगावाट है, 

सजसिें से केवि 544.55 िेगावाट का र्ोगदान अरुणाचि प्रदेश का है। 

जिवारु् पररवतयन के सिए सांरु्क्त राष्ट्र  फे्रिवकय  कन्वेंशन िें प्रसु्तत जिवारु् पररवतयन के सिए भारत के राष्ट्र ीर् 

सनिायररत र्ोगदान (एनड्ीसी) के अनुसार, भारत ने गैर-जीवाश्म सांसािनोां से अपनी उत्पादन क्षिता को कुि 

उत्पादन क्षिता का 40% तक बढाने और काबयन की तीव्रता को कि करने के सिए प्रसतबद्ध सकर्ा है। वर्य 

2005 की तुिना िें वर्य 2030 तक इसकी जीड्ीपी 30-35% बढ जाएगी। गैर-जीवाश्म ईांिन क्षिता के सांबांि िें 

प्रसतबद्धता को िुख्य रूप से सौर और पवन ऊजाय क्षिताओां की स्थापना से पूरा करने का प्रस्ताव है, जो सबजिी 

के किजोर स्रोत हैं। इन स्रोतोां से उत्पादन िौसि की स्स्थसत िें बदिाव के साथ काफी सभन्न होता है। वर्य 2030 

तक सौर और पवन ऊजाय के िाध्यि से 440 गीगावॉट जोड़ने का िक्ष्य है। इतने बडे़ पैिाने पर रुक-रुक कर 

चिने वािी सौर और पवन ऊजाय के एकीकरण से सिड् स्स्थरता बनाए रखने िें सिस्याएां  पैदा होांगी क्ोांसक 

सबजिी के अन्य प्रिुख स्रोत र्ानी थियि पावर सांर्ांत्ोां से उत्पादन सकर्ा जा सकता है। एक सीसित दार्रे िें ही 

सवसवि हो। इस प्रकार जिसवद्रु्त, सजसिें त्वररत रैं सपांग, बै्लक स्टाटय क्षिता आसद जैसी अनूठी सवशेर्ताएां  हैं, 

सिड् को स्स्थर/सांतुसित करने िें ऊजाय के नवीकरणीर् स्रोत पर सवचार करने िें बहुत उपर्ोगी भूसिका सनभा 

सकती है। जबसक जिसवद्रु्त की बढती आवश्यकता है, कुि सबजिी उत्पादन क्षिता िें जिसवद्रु्त उत्पादन 

क्षिता की सहसे्सदारी 1962-63 िें 50.32% के उच्च स्तर से घटकर 20-22 िें िगभग 11.6% हो गई है। 

प्रस्तासवत और/र्ा सनिायणािीन/सवचारािीन नई पररर्ोजनाओां के आिार पर चरि सबजिी की िाांग, अनुिासनत 

ऊजाय आवश्यकता और उत्पादन क्षिता िें वृस्द्ध की अनुिासनत वृस्द्ध की तुिना करने पर, र्ह स्पष्ट् है सक राष्ट्र ीर् 

सिड् को असतररक्त सबजिी प्रदान करने की तत्काि आवश्यकता है। 2030 तक िाांग पर सबजिी के उदे्दश्य को 

पूरा करना। सिर् पर िाभ प्राप्त करने के सिए नई र्ोजनाओां को तुरांत शुरू करना और िागू करना होगा। 

उत्तरी पूवी के्षत् िें सबजिी सवकास का सबसे िहत्वपूणय स्रोत अरुणाचि प्रदेश और अन्य सहर्ोगी राज्योां िें स्स्थत 

पनसबजिी है। 

ओजू जिसवद्रु्त पररर्ोजना अरुणाचि प्रदेश के ऊपरी सुबनससरी सजिे िें सुबनससरी नदी (ऊपरी इिाकोां िें 

सी सनसगट कहा जाता है) के ऊपरी सहसे्स िें स्स्थत है और जिसवद्रु्त उत्पादन के सिए सुबनससरी नदी के पानी 

के उपर्ोग की पररकल्पना की गई है। र्ह पररर्ोजना ओजू सुबनससरी हाइड्र ो पावर कॉपोरेशन प्राइवेट 

सिसिटेड् द्वारा बूट आिार पर सवकससत की जा रही है। सिसिटेड्, नई सदल्ली नवरु्ग इांजीसनर्ररांग कां पनी 

सिसिटेड्, हैदराबाद का एक एसपीवी है। 
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2220 िेगावाट की क्षिता वािी ओजू जिसवद्रु्त पररर्ोजना के कार्ायन्वर्न से देश िें सबजिी की िाांग को पूरा 

करने िें िहत्वपूणय र्ोगदान सििेगा। इस पररर्ोजना को सीईए द्वारा सकए गए रैं सकां ग अध्यर्नोां िें आकर्यक 

पररर्ोजनाओां िें से एक के रूप िें स्वीकार सकर्ा गर्ा था और वतयिान व्यवहार्यता अध्यर्न ररपोटय िें पररर्ोजना 

की तकनीकी-आसथयक व्यवहार्यता को और असिक स्थासपत सकर्ा गर्ा है। 

ओजू एचईपी के सिए पर्ायवरणीर् प्रभाव आकिन (ईआईए) और पर्ायवरण प्रबांिन र्ोजना (ईएिपी) ररपोटय 

तैर्ार करने के सिए WAPCOS सिसिटेड् को सिाहकार के रूप िें सनरु्क्त सकर्ा गर्ा है। र्ह ररपोटय नदी घाटी 

पररर्ोजनाओां के सिए MoEF&CC सदशासनदेशोां के अनुसार तैर्ार की गई है। ईआईए-ईएिपी अध्यर्न का 

िुख्य उदे्दश्य प्रस्तासवत ओजू जिसवद्रु्त पररर्ोजना के सनिायण और सांचािन के पररणािस्वरूप होने वािे 

सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावोां का आकिन करना है। प्रसतकूि प्रभावोां को कि करने और सकारात्मक 

प्रभावोां को बढाने के सिए एक उपरु्क्त पर्ायवरण प्रबांिन र्ोजना (ईएिपी) का सुझाव सदर्ा गर्ा है। पररर्ोजना 

सनिायण और सांचािन चरणोां िें शासिि सकए जाने वािे सवसभन्न िहत्वपूणय िापदांड्ोां को शासिि करते हुए एक 

अच्छी तरह से सड्जाइन सकए गए पर्ायवरण सनगरानी कार्यक्रि का भी सुझाव सदर्ा गर्ा है। 

 

2.    पररर्ोजना वििरण 

इस पररर्ोजना की पहचान िूि रूप से कें द्रीर् सवद्रु्त प्रासिकरण द्वारा की गई थी। व्यवहार्यता ररपोटय 2004 

िें एचड्ीपीसी द्वारा तैर्ार की गई थी और बाद िें सीईए द्वारा स्वीकार कर िी गई थी। इस पररर्ोजना के 

सवकास असिकार अरुणाचि प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नवरु्ग इांजीसनर्ररांग कां पनी सिसिटेड् (एनईसीएि), 

हैदराबाद को सदए गए हैं। कां पनी को एफआरएि 1950 िीटर और टीड्बू्ल्यएि एि के बीच सुबनससरी नदी 

की सबजिी क्षिता सवकससत करने, दोहन करने के सिए िाइसेंस सदर्ा गर्ा था। ओजू-I (700 िेगावाट) के 

सिए 1670 िीटर और एफआरएि 1650 िीटर और ओजू-II (1000 िेगावाट) के सिए टीड्बू्ल्यएि 1300 

िीटर। 

ओजू एचईपी का प्रस्तासवत बाांि स्थि रेड्ी और ओजू गाांवोां के बीच सनचिी सुबनससरी नदी पर स्स्थत है। 

ड्ार्वसयन के्षत्र सनचिी सुबनससरी नदी के साथ कोर्ी ससको नािे के सांगि सबांदु के नीचे है। सबजिीघर सी 

सनसगट नदी के साथ त्सारी चू नािा और केरू नािा के सांगि के ऊपर स्स्थत है। 

इस पररर्ोजना िें 2220 िेगावाट (2100 िेगावाट + 120 िेगावाट सहार्क (डै्ि टो)) उत्पन्न करने की र्ोजना 

है, सजसिें दैसनक व्यस्त सिर् की ऊजाय उत्पादन आवश्यकताओां को पूरा करने के सिए पर्ायप्त भांड्ारण होगा। 

पररर्ोजना के घटकोां िें एक कां क्रीट िेसवटी बाांि और एक भूसिगत सबजिीघर पररसर शासिि है जो 14.12 

सकिोिीटर िांबी हेड्रेस सुरांग के िाध्यि से जुड़ा हुआ है। पररर्ोजना िें उपर्ोग के सिए प्रस्तासवत ड्ार्वजयन 

सांरचना 100 िीटर ऊां चा (नदी ति स्तर से ऊपर) कां क्रीट िेसवटी बाांि होगा। पररर्ोजना िें एक बाांि स्थि है 

और सबजिीघर ओजू नदी के दासहने सकनारे पर स्स्थत है। इांटेक गोिाकार घोडे़ की नाि के आकार की हेड् 

रेस टनि (एचआरटी) से सििता है जो सजय शाफ्ट िें सिाप्त होता है और उसके बाद एक गोिाकार दबाव 

शाफ्ट होता है जो सबजिीघर की ओर जाता है। सतही सबजिीघर से पानी टेि रेस चैनि (टीआरसी) के िाध्यि 

से ओजू नदी िें सगरता है। 
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2.1   मुख्य विशेषताएां  

पररर्ोजना के सिए सांशोसित घटक तासिका-1 िें सूचीबद्ध हैं 

ताविका-1: ओजू जिविद्रु्त पररर्ोजना की मुख्य विशेषताएां  

A. सामान्य 

 सांस्थासपत क्षिता  2220 MW 

िुख्य पावरहाउस 2100 MW (10 x 210 MW) 

पावरहाउस (Dam toe) 120 MW (2 x 50 MW + 2 x 10 MW) 

 राज्य अरुणाचि प्रदेश 

 स़ििा अपर सुबनससरी 

 नदी सुबनससरी/सी सनसगट 

 आवांसटत जि स्तर FRL= 1950.0m, TWL= 1300.0m 

 बाांि स्थि के सनदेशाांक 
अक्षाांश 28º25’39.45”N  

देशान्तर 93º21’0.91”E 

 पावरहाउस साइट के सनदेशाांक 
अक्षाांश 28º21’56.01”N  

देशान्तर 93º28’3.88”E 

B. जल विज्ञान 

 जििह - के्षत् 9827 sq.km. 

 डू्ब के्षत् 42.53 Ha. 

 सड्जाइन बाढ (पीएिएफ) 6031 cumec 

 ग्लोफ़ 2512 cumec 

 सकि क्षिता 15.588 MCM 

 िाइव स्टोरेज 5.50 MCM 

C. भूकंप पैरामीटर 

एिसीई स्स्थसत के सिए पीजीए िूल्य 0.47g horizontal,0.31g vertical 

ड्ीबीई स्स्थसत के सिए पीजीए िूल्य 0.27g horizontal, 0.18g vertical 

सड़्िाइन भूकां पीर् गुणाांक 0.24g horizontal, 0.16g vertical 

D. वसविि कार्य  

 बाांध (कां क्रीट गे्रविटी) 

एफआरएि El 1950.0m 

एिड्ीड्ीएि El 1935.0 m 

बाांि शीर्य El 1953.0 m / 1960.0 m 

नदी ति से बाांि की ऊां चाई 
100 m आपातकािीन अनगेट्ड् स्स्पिवे के सशखर 

तक at El 1953 m 

शीर्य पर िांबाई 385 m 

ब्लॉकोां की सांख्या 25 

 वनम्न-स्तरीर् स्पिििे 

के्रस्ट ऊां चाई El 1900.0 m 

प्रकार Breast Wall 

स्स्पिवे खोिने की सांख्या और आकार 3 nos., 8.0m (W) x 10.8m (H) 

 के्रस्ट स्पिििे 

के्रस्ट ऊां चाई El 1946.0m 
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स्स्पिवे खोिने की सांख्या और आकार 2 no., 10.0 m (W) x 13.0 m (H) 

 अनगेटेड आपातकािीन स्पिििे 

के्रस्ट ऊां चाई El 1953.0 m 

स्स्पिवे खोिने की सांख्या और आकार  5 nos., 13.0 m (W) x 5.5 m (H) 

 डार्िजयन सुरांग 

सुरांग की सांख्या, पररिाण और आकार 2 nos., 12.7m Φ Circular 

ड्ार्वजयन सुरांगोां की िांबाई DT-I: 1048m, DT-II: 882m 

सनिायण सी़िन के सिए 25 वर्य की वापसी अवसि गैर-

िानसूनी बाढ (अकू्टबर-िई) 
1603 cumec 

25 वर्य की वापसी अवसि िानसून/वासर्यक बाढ 3603 cumec 

100 वर्य की वापसी अवसि वासर्यक बाढ 4253 cumec 

 कॉफ़रडैम 

नदी ति के ऊपर अपस्टर ीि कोफ़रडै्ि की ऊँचाई 27.5m 

प्रकार Concrete/Colcrete  

नदी ति के ऊपर ड्ाउनस्टर ीि कोफ़रडै्ि की ऊँचाई 11m 

प्रकार Rock fill 

 प्रिेश 

सांख्याएँ और आकार 2 nos., 7.5 m (W) x 7.1 m (D). 

के्रस्ट ऊां चाई El  1924.0 m 

प्रवेश द्वार पर के्रस्ट एसिवेशन EL 1917.25 m 

 प्रिेश सुरांग 

िांबाई 43.893 m (approx.) 

सुरांग की सांख्या, पररिाण और आकार 2 nos, 7.5 m Φ, Circular 

सड्जाइन सनवयहन 191.80 cumec in each intake 

 हेडरेस टनि (एचआरटी) 

िांबाई 14125.79 m (approx.) 

सुरांग की सांख्या, पररिाण और आकार 1 no, 10.6 m Φ, Circular 

सड्जाइन सनवयहन 383.60 cumec 

 सजय दस्ता 

िांबाई खुिा आकाश (अिय भूसिगत) 

सुरांग की सांख्या, पररिाण और आकार 1, 26 m Φ, Circular 

ऊां चाई 131.09 m 

 शीषय पर िाल्व हाउस 

प्रकार भूसिगत, आरसीसी भवन 

आकार 10 m (W) x 25 m (H) x 142 m (L) 

 भूवमगत मुख्य पेनस्टॉक्स 

प्रते्यक िुख्य की औसत िांबाई 960.0 m 

सुरांग की सांख्या, पररिाण और आकार 5 nos, 4.0 m Φ गोिाकार 

 भूवमगत इकाई दबाि पेनस्टॉक्स 

प्रते्यक इकाई दबाव पेनस्टॉक्स की औसत िांबाई 34.15 m 

सुरांग की सांख्या, पररिाण और आकार 10 nos, 2.85 m Φ गोिाकार 

 शीषय पर पेनस्टॉक इरेक्शन चैंबर (PEC-1) 

प्रकार भूसिगत 

सुरांग की सांख्या, पररिाण और आकार 1, 9 m x 9 m, सांशोसित ड्ी-आकार 

िांबाई 132 m 

 मध्यिती स्तर पर विभाजन वनमायण कक्ष (PEC-2) 
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प्रकार भूसिगत 

सुरांग की सांख्या, पररिाण और आकार 1, 10 m x 9 m, सांशोसित ड्ी-आकार 

िांबाई 132 m 

 इांटरमीवडएट स्तर पर पेनस्टॉक इरेक्शन चैंबर (PEC-3) 

प्रकार भूसिगत 

सुरांग की सांख्या, पररिाण और आकार 1, 8 m x 8 m, सांशोसित ड्ी-आकार 

िांबाई 145 m 

 नीचे विभाजन वनमायण कक्ष (PEC-4) 

प्रकार भूसिगत 

सुरांग की सांख्या, पररिाण और आकार 1, 8 m x 8 m, सांशोसित ड्ी-आकार 

िांबाई 200 m 

 मुख्य पािरहाउस 

प्रकार भूसिगत 

आकार 22.7 m (W) x 46.5 m (H) x 296.5 m (L) 

स्थासपत क्षिता और इकाइर्ोां की सांख्या 2100 MW / 10 units (210 MW each) 

टरबाइन का प्रकार पेल्टन 

एिआईवी पावरहाउस के अांदर 

 ट्ाांसफामयर हॉि 

प्रकार भूसिगत 

आकार 16.5 m (W) x 25.5 m (H) x 314.85 m (L) 

 मुख्य टीआरटी 

सांख्या, आकार (WxH) और आकृसत 
2 nos., 11 (m) (W) x 8 m (H) सांशोसित ड्ी-

आकार 

िांबाई 
TRT-1 = 1119.7 m,        
TRT-2 = 1114.68 m 

 पोथेड र्ाडय  

प्रकार और आकार बाहर / 50.0m(B) x 158.0m(L) 

 मुख्य पहांच सुरांग 

आकार (WxH) और आकृसत 8.0 m x 8.0 m सांशोसित ड्ी-आकार 

िांबाई 719 m 

 एचआरटी तक पहांच सुरांग 

सांख्याएँ, आकार (WxH) और आकृसत 5 nos, 6.0 m x 7.0 m, सांशोसित ड्ी-आकार 

 पािरहाउस (Dam toe) 

प्रकार बाएां  सकनारे पर सतही पावरहाउस 

आकार 22.0 m (W) x 35.0 m (H) x 93.0 m (L) 

स्थासपत क्षिता और इकाइर्ोां की सांख्या 
120 MW / 2 units (50 MW each) + 2 units 
(10 MW each) 

टरबाइन का प्रकार Vertical Axis Francis 

जिद्वार 

Main for 50 MW units, 2 nos. - 4.0 m  
Main for 10 MW units, 1 no. 2.5 m 
Unit for 10 MW units, 2 Nos. - 1.77  

 

2.2   भूवम की आिश्यकता 

पररर्ोजना के सिए कुि भूसि की आवश्यकता िगभग 758.30 हेके्टर्र है। घटकवार भूसि आवश्यकता का 

सववरण क्रिशः  तासिका-2 (ए) और (बी) िें सदर्ा गर्ा है : 
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ताविका-2 (ए): घटक अनुसार भूवम की आिश्यकता 

वििरण के्षत्रफि (हे.) 

नदी ति ससहत डू्ब के्षत् 43.2 

बाांि पररसर एवां उपर्ोसगता सुसविा के्षत् 77.3 

बाांि की िुरी के नीचे की ओर नदी ति 3.2 

एसड्ट्स ससहत सजय शाफ्ट तक एचआरटी 38.9 

पोथेड् र्ाड्य ससहत पावरहाउस पररसर 115.7 

स्टोर, वकय शॉप और पेनस्टॉक फैसिकेशन र्ाड्य 50.0 

स्थार्ी कॉिोनी, टर ाांसजट कैं प और गेस्ट हाउस 60.0 

िेबर कॉिोनी 20.0 

खदान स्थि 100.0 

कुड्ा सनपटान के्षत् 105.0 

सिि प्रसांस्करण और बैसचांग एवां सिश्रण सांर्ांत् 20.0 

पररर्ोजना सड़कें  122.5 

सवस्फोटक पसत्का 2.5 

कुि 758.3 say, 760 हे. 

 

                  

ताविका-2 (बी)): घटक अनुसार भूवम की आिश्यकता 

वििरण/घटक के्षत्रफि (हे.) 

डू्ब के्षत् 33.66 

नदी ति के्षत् 8.87 

डू्ब के्षत् और बाांि शीर्य ऊां चाई के बीच का के्षत् 1960 िी 5.81 

ििबा ड्ांसपांग के्षत् (ड्ी-3) 2.50 

गेस्ट हाउस 1.50 

हैिीपैड् 0.85 

प्रोजेक्ट रोड् (आर-17) 3.57 

रॉक खदान (आरकू्-1) 23.12 

सिि प्रसांस्करण सांर्ांत् (एपीपी-1) 2.92 

प्रोजेक्ट रोड् (आर-5) 6.67 

बैसचांग और सिस्क्सांग प्ाांट (बी एां ड् एि-1) 0.82 

बैसचांग और सिस्क्सांग प्ाांट (बी एां ड् एि-2) 1.00 

नदी ति के्षत् 2.52 

प्रोजेक्ट रोड् (आर-5, आर-6, आर-8, आर-9 और आर-10) 3.50 

बाांि पररसर 22.53 

ििबा ड्ांसपांग के्षत् (ड्ी-1) 0.95 

ििबा ड्ांसपांग के्षत् (ड्ी-2) 0.99 

प्रोजेक्ट रोड् (आर-7) 6.86 

सवस्फोटक पसत्का (MZN-1) 3.12 

प्रोजेक्ट रोड् (आर-7) 7.08 

सवसवि के सिए के्षत्. कार्य सुसविा-1 4.34 

सुरक्षा सशसवर-1 0.49 
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वििरण/घटक के्षत्रफि (हे.) 

स्टोर-1 1.66 

कार्यशािा-1 2.11 

एचएि ठेकेदार सशसवर 4.00 

ििबा ड्ांसपांग के्षत् (ड्ी-4) 9.79 

स्थार्ी कॉिोनी (पीसी-1) 31.93 

रॉक खदान (आरकू्-2) 1.63 

अस्थार्ी कॉिोनी (टीसी-1) 4.01 

ििबा ड्ांसपांग के्षत् (ड्ी-5) 6.00 

प्रोजेक्ट रोड् (आर-1, आर-4, आर-5 एवां आर-6) 19.53 

रॉक खदान (आर-3) 9.08 

ििबा ड्ांसपांग के्षत् (ड्ी-6) 13.13 

बैसचांग एवां सिस्क्सांग प्ाांट (बी एवां एि-3) 2.15 

एसड्ट पोटयि (एड्ी-2) 0.55 

प्रोजेक्ट रोड् (आर-1) 8.88 

स्थार्ी कॉिोनी (पीसी-2) 8.42 

ििबा ड्ांसपांग के्षत् (ड्ी-7) 11.32 

अस्थार्ी कॉिोनी (टीसी-2) 2.30 

प्रोजेक्ट रोड् (आर-1) 10.80 

रॉक खदान (आरकू्-4) 10.66 

एसड्ट पोटयि (एड्ी-3) 0.30 

प्रोजेक्ट रोड् (आर-1) 12.86 

सिि प्रसांस्करण सांर्ांत् (एपीपी-2) 4.08 

स्थार्ी कॉिोनी (पीसी-3) 31.65 

बैसचांग और सिस्क्सांग प्ाांट (बी एां ड् एि-4) 2.14 

अस्थार्ी कॉिोनी (टीसी-3) 5.00 

सिि प्रसांस्करण सांर्ांत् (एपीपी-3) 4.08 

प्रोजेक्ट रोड् (आर-1) 36.97 

रॉक खदान (आरकू्-5) 17.52 

एसड्ट पोटयि (एड्ी-4) 0.26 

बैसचांग और सिस्क्सांग प्ाांट (बी एां ड् एि-5) 2.15 

प्रोजेक्ट रोड् (आर-1 एवां आर-16) 27.22 

अस्थार्ी कॉिोनी (टीसी-4) 4.60 

अस्थार्ी कॉिोनी (टीसी-5) 6.40 

सवस्फोटक पसत्का (MZN-2) 2.02 

सिि प्रसांस्करण सांर्ांत् (एपीपी-4) 2.58 

ििबा ड्ांसपांग के्षत् (ड्ी-10) 6.24 

प्रोजेक्ट रोड् (आर-1, आर-11, आर-16) 47.62 

ििबा ड्ांसपांग के्षत् (ड्ी-9) 22.92 

पेनस्टॉक फैसिकेशन र्ाड्य (पीएफवाई) 2.84 

सवसवि के सिए के्षत्. कार्य सुसविा-2 1.62 

स्टोर और गोदाि-2 (एस&ड्बू्ल्य-2) 1.00 

स्टोर और गोदाि-3 (एस&ड्बू्ल्य-3) 2.66 

कार्यशािा-2 (ड्बू्लएस-2) 2.17 
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वििरण/घटक के्षत्रफि (हे.) 

कार्य के्षत्/भांड्ारण ईएि ठेकेदार (ईएि) 2.80 

सुरक्षा सशसवर-2 0.50 

पावर हाउस कॉम्प्पे्क्स 68.45 

प्रोजेक्ट रोड् (आर-1,आर-2,आर-11,आर-13,आर-14 और आर-16) 55.52 

ििबा ड्ांसपांग के्षत् (ड्ी-11) 8.05 

एसड्ट पोटयि (एसड्ट 5 से एचआरटी) 0.50 

प्रोजेक्ट रोड् (आर-12) 0.87 

टीआरटी आउटिेट 1.13 

कुि के्षत्रफि (हे.) 686.34 

काल्पवनक के्षत्र (हेके्टर्र) 

बाांध पररसर, पािर हाउस पररसर, एवडट्स, एचआरटी, सड़क सुरांग आवद। 
63.72 

कुि के्षत्रफि (हेके्टर्र) 750.06 

 

3.     वनमायण अनुसूची 

पररर्ोजना शुरू होने की तारीख से 72 िहीने की अवसि िें पररर्ोजना को पूरा करने और सभी दस इकाइर्ोां 

को चािू करने का प्रस्ताव है। 

 

4.     पररर्ोजना की िागत  

नवांबर, 2023 के िूल्य स्तर पर पररर्ोजना की कुि िागत रुपरे् अनुिासनत की गई है। 31356.40 करोड़. 

िागत का साराांश तासिका-3 िें सदर्ा गर्ा है: 

ताविका-3: पररर्ोजना की अनुमावनत िागत 

S. No. सामान िागत (करोड़ रुपरे्) 

1.  सससवि एवां एचएि कार्ों की िागत 15581.26 

2.  इिेक्टर ो-िैकेसनकि कार्ों की िागत 4440.00 

3.  टर ाांससिशन ससस्टि कार्ों की िागत 883.00 

4.  कुि ठोस िागत 20904.26 

5.  कुि वृस्द्ध 6271.28 

6.  कुि आईड्ीसी और एफसी 4180.85 

 पररर्ोजना की कुि समापन िागत 31356.40 

 

5.   अध्यर्न के्षत्र 

अध्यर्न के सिए सवचाररत अध्यर्न के्षत् का वणयन नीचे सदर्ा गर्ा है: 

 जिाशर् जििग्न के्षत् ससहत सवसभन्न पररर्ोजना उपकरणोां के सिए भूसि का असििहण सकर्ा जाना 

है 

 जिाशर् के डू्ब के्षत् की पररसि से दोनोां ओर 10 सक.िी 

 सवसभन्न पररर्ोजना उपकरणोां के 10 सकिी के दार्रे िें के्षत् 

 बाांि स्थि पर जििहण के्षत् को रोका गर्ा 

 टेि रेस टनि के ससरे से नीचे की ओर 10 सकिी तक का के्षत् 
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6.    पर्ायिरणीर् आधारभूत स्पथथवत 

के्षत् की पर्ायवरणीर् गुणवत्ता प्रदूर्ण के स्तर का आकिन करने और के्षत् के प्रभावोां की भसवष्यवाणी करने िें 

िदद करती है। अध्यर्न के्षत् िें हवा, पानी, सिट्टी और शोर के सांबांि िें पर्ायवरणीर् गुणवत्ता की आिारभूत 

स्स्थसत की सनगरानी की गई है। सनगरानी तीन सी़िन के सिए की गई थी। प्री-िानसून, िानसून और सदी का 

िौसि.  

6.1    जििारु् 

भारतीर् िौसि सवज्ञान सवभाग (आईएिड्ी) के वगीकरण के अनुसार पूरे वर्य को िोटे तौर पर सनम्नसिस्खत चार 

िौसिोां िें सवभासजत सकर्ा गर्ा है: 

शीत ऋतु    : सदसांबर से फरवरी 

प्री-िानसून सी़िन   : िाचय से िई 

िानसून ऋतु    : जून से ससतांबर 

िानसून के बाद का िौसि  : अकू्टबर से नवांबर 

 

के्षत् िें अकू्टबर के िहीने िें तापिान सगरना शुरू हो जाता है और िाचय तक कि तापिान जारी रहता है। वर्य 

भर िें देखा गर्ा असिकति तापिान 31.1ºC से 28.14ºC के बीच रहता है। नू्यनति तापिान 9.8ºC से 

18.83ºC के बीच रहता है। पररर्ोजना के्षत् सजिे िें कुि वासर्यक वर्ाय 2609 सििी है। एक वर्य िें वर्ाय के सदनोां 

की औसत सांख्या िगभग 128.5 है। 

6.2   थथिाकृवत 

उच्च सहिािर् िें स्स्थत पररर्ोजना के्षत् की सवशेर्ता अत्यसिक ऊबड़-खाबड़ स्थिाकृसत के साथ खड़ी पहाड़ी 

ढिान और गहरी कटी हुई सांकरी घासटर्ाँ हैं। सािान्य तौर पर, के्षत् िें ऊां चाई दसक्षण िें तसिहा के पास 800 

िीटर और उत्तर िें िा़िा िें 2550 िीटर के बीच होती है। हािाँसक, ताकससांग के आसपास की स्थिाकृसत 

अपेक्षाकृत कि ऊबड़-खाबड़ है। के्षत् िें सुबनससरी नदी, टर ांक नदी सािान्यतः  एक सांकीणय वी-आकार की घाटी 

से होकर बहती है। औसत वासर्यक सापेक्ष आद्रयता 08:30 बजे 86% और 17:30 बजे 85% है। िाससक औसत 

आद्रयता िाचय िें सबसे कि (69.5%) और जुिाई-अगस्त िें सबसे असिक (83%) होती है।  

 

6.3 वसस्मीवसटी 

अरुणाचि प्रदेश उत्तर-पूवी भारत िें भारतीर् और रू्रेसशर्न पे्टोां के बीच स्स्थत है। इस के्षत् िें भूकां प की 

गसतसवसि भारतीर् पे्ट के रू्रेसशर्न पे्ट के नीचे गोता िगाने (थ्रस्स्टांग) के कारण होती है। भारत के भूकां पीर् 

के्षत् िानसचत् के अनुसार, पररर्ोजना के्षत् भूकां पीर् के्षत् V िें स्स्थत है। 

6.4 वमट्टी की गुणित्ता 

पोस्ट-िॉनसून, प्री-िॉनसून और िॉनसून सी़िन िें सवसभन्न सिट्टी के निूनोां िें पीएच क्रिशः  7.45 से 7.58, 7.48 

से 7.60 और 7.18 से 7.69 के बीच था, जो इांसगत करता है सक र्ह तटस्थ सीिा िें है। पोस्ट-िानसून, प्री-
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िानसून और िानसून सी़िन िें सवद्रु्त चािकता क्रिशः  382 µS/cm से 536 µS/cm, 486 µS/cm से 537 

µS/cm और 478 µS/cm से 549 µS/cm तक थी। के्षत् की सिट्टी िुख्यतः  बिुई दोिट शे्रणी की है। 

6.5 पानी की गुणित्ता 

पररर्ोजना स्थि पर पकडे़ गए जििहण के्षत् िें प्रदूर्ण का कोई बड़ा स्रोत नही ां है। 7 स्थानोां पर पानी के निूने 

एकत् करके और भौसतक-रासार्सनक िापदांड्ोां के सिए सवशे्लर्ण करके पानी की गुणवत्ता का आकिन सकर्ा 

गर्ा। बीओड्ी और सीओड्ी का स्तर काफी कि है, जो जैसवक प्रदूर्ण िोसड्ांग की अनुपस्स्थसत को दशायता है। 

इसका िुख्य कारण के्षत् िें कि जनसांख्या घनत्व और उद्योगोां का अभाव है। अध्यर्न के्षत् िें भारी िातु की 

साांद्रता पीने के प्रर्ोजनोां के सिए उपर्ोग की जाने वािी अनुिेर् सीिा से कि है। 

6.6  शोर का स्तर 

पर्ायवरण सनगरानी के दौरान 7 स्थानोां पर शोर का स्तर दजय सकर्ा गर्ा। Lmax, Lmin और Leq जैसे पैरािीटर 

ररकॉड्य सकए गए। िानसून के बाद, प्री-िानसून और िानसून के िौसि िें सवसभन्न सैंपसिांग से्टशनोां पर सदन के 

सिर् शोर का स्तर क्रिशः  52.8 से 58.1 ड्ीबी (ए), 43.17 से 44.16 ड्ीबी (ए) और 43.52 से 45.7 ड्ीबी (ए) 

तक था। सवसभन्न िौसिोां िें देखा गर्ा शोर का स्तर आवासीर् के्षत्ोां के सिए सनसदयष्ट् अनुिेर् सीिा (55 ड्ीबी (ए)) 

के भीतर था। 

6.7 पररिेशी िारु् गुणित्ता 

पररवेशी वारु् गुणवत्ता के सांबांि िें, अध्यर्न के्षत् िें तीन िौसिोां को कवर करते हुए 6 स्थानोां पर पीएि10, 

पीएि2.5, एसओ2, एनओ2 और सीओ की साांद्रता की सनगरानी की गई। प्री-िानसून, िानसून और शीत ऋतु। 

सभी सवशेर्ताओां की असिकति साांद्रता िािीण आवासीर् के्षत् के सिए िागू राष्ट्र ीर् पररवेशी वारु् गुणवत्ता िानक 

की सनिायररत सीिाओां के भीतर देखी जाती है। 

6.8  भूवम उपर्ोग पैटनय 

अध्यर्न के्षत् के भूसि उपर्ोग पैटनय का अध्यर्न राष्ट्र ीर् ररिोट सेंससांग सेंटर (एनआरएससी) से प्राप्त सड्सजटि 

उपिह इिेजरी डे्टा के आिार पर सकर्ा गर्ा था। ओजू एचईपी के अध्यर्न के्षत् िें प्रिुख भूसि उपर्ोग शे्रणी 

घनी वनस्पसत है, क्ोांसक र्ह अध्यर्न के्षत् का िगभग 58.50% है, इसके बाद बांजर भूसि (17.63%) है। 

अध्यर्न के्षत् का िगभग 15.21% सहस्सा बफय  से ढका हुआ है। 

6.9  पेड़ पौधे 

प्रस्तासवत ओजू एचई पररर्ोजना के्षत् िें िौजूद वनोां को चैंसपर्न और सेठ (1968) के वगीकरण के बाद सवसभन्न 

वन प्रकारोां िें वगीकृत सकर्ा गर्ा है। 

अध्यर्न के्षत्ोां िें देखे गए प्रिुख वन प्रकारोां की चचाय नीचे दी गई है: 

 असि के जिोढ िैदान अिय-सदाबहार वन (2B/C1a) 

 पूवी उप-पवयतीर् अिय-सदाबहार वन (2बी/सी1बी) 

 िाध्यसिक नि बाांस िेक (2B/2SI) 

 पूवी सहिािर्ी उपोष्णकसटबांिीर् आद्रय  पहाड़ी वन (8बी/सीआई) 

 पूवी सहिािर्ी आद्रय  शीतोष्ण वन (11बी/सी1) 

 पूवी सहिािर्ी शुष्क शीतोष्ण शांकुिारी वन (13/C6) 
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अध्यर्न के्षत् के भीतर तीन िौसिोां के दौरान पाररस्स्थसतक अध्यर्न आर्ोसजत सकए गए। स्थिीर् पाररस्स्थसतकी 

िें पुष्प सांरचना िें पेड़, जड़ी-बूसटर्ाँ, झासड़र्ाँ, बेिें और परजीवी शासिि हैं। 

पुष्प सवेक्षण से, तीन िौसिोां (िानसून के बाद, िानसून पूवय और िानसून) के दौरान, अध्यर्न के्षत् से दजय 89 

पररवारोां की कुि 243 पौिोां की प्रजासतर्ाँ दजय की गईां। सबसे प्रिुख पररवार थे- एसे्टरेसी (22) उसके बाद 

पोएसी (25), उसटयकेसी और ऑसकय डे्सी (13), साइपेरेसी (11), एरेसी और रुसबर्ासी (9), पॉिीगोनेसी (8), 

फैबेसी (7), और िैसिर्ासी (5) थे।) 

दजय की गई प्रिुख वृक्ष प्रजासतर्ाँ पीनस एसपीपी थी ां। (तरु), जुग्लन्स रेसजर्ा (टागाय), एिनस नेपािेंससस (रू्सटस), 

अस्ल्टांसगर्ा एके्सिसा (जुटुिी), डु्आबांगा िैंसड्फ्लोरा (खोकोन), आसद। सवसभन्न निूना स्थिोां पर वृक्ष घनत्व 190 

से 300 पेड़ प्रसत हेके्टर्र तक था। 

अध्यर्न के्षत् िें दजय असिकाांश प्रजासतर्ाँ सािान्य हैं, कुछ दुियभ और दुियभ हैं। IUCN रेड् डे्टा सूची के 

अनुसार, कोई भी प्रजासत सांकटिस्त शे्रणी िें नही ां आती है। 

6.10  पशुिगय 

तीन िौसिोां के सिए सकए गए के्षत्ीर् अध्यर्नोां के अनुसार अध्यर्न के्षत्ोां से 23 स्तनिाररर्ोां को दजय सकर्ा गर्ा। 

अध्यर्न के्षत् िें ररपोटय की गई प्रिुख स्तनपार्ी प्रजासतर्ाँ िकाका िुिट्टा (रीसस बांदर), हपयसटेस एड्वड््यसस 

(िोांगोस), कैसनस ऑररर्स (जैकि), कैनोसिस बैसड्र्स (बे बाांस चूहा) आसद थी ां। 

अध्यर्न के्षत्ोां िें सािान्य पक्षी-जीव प्रजासतर्ाँ दजय की गईां: आसड्यर्ा अल्बा (िेट एिेट), एक्टाइसटस 

हाइपोलू्यकोस (कॉिन सैंड्पाइपर), एस्िड्ो एसथस (कॉिन सकां गसफशर), कोिांबा सिसवर्ा (बू्ल रॉक कबूतर), 

बुबुिकस इसबस (कैटि इिेट), एां थस रूफुिस (पैड्ी फील्ड सपसपट), अनास के्रका (कॉिन टीि), पेररक्रोकोटस 

ससनािोिॉस (छोटा सिनीवेट), पासर ड्ोिेस्स्टकस (इांसड्र्न हाउस सै्परो), गैिस गैिस (रेड् जांगि फाउि) 

पाइकोनोटस कैफ़र (रेड् वेंटेड् बुिबुि)। 

के्षत् अध्यर्न के दौरान दजय की गई प्रिुख सततिी प्रजासतर्ाँ रू्रेिा हेकाबे (सािान्य घास पीिी), सेथोससर्ा साइने 

(तेंदुआ िेससवांग), वैनेसा काडु्यई (पेंटेड् िेड्ी), पैसपसिर्ो पॉिीटेस (कॉिन िॉियन), अस्िर्ास अस्ल्बनो (कॉिन 

अल्बाटर ॉस), पैसपसिर्ो हेिेनस (रेड् हेिेन) थी ां।) नेसिस हाइिास (सािान्य नासवक), और जूनोसनर्ा ओररथ्या 

(नीिा पैंसी)। 

6.11   जिीर् पाररस्पथथवतकी 

अध्यर्न के्षत् िें जिीर् पाररस्स्थसतकी र्ानी फाइटोप्ाांकटन, ़िोप्ाांकटन और बेंसटक जीवन बहुत कि देखा 

गर्ा है। पररर्ोजना के्षत् िें िछिी सवसविता कि है, िुख्य रूप से उप-सिशीतोष्ण प्रकार की जिवारु् और 

ऊपरी सुबनससरी सजिे के सीिा के्षत् के ताकससांग सकय ि से परे स्स्थत ऊपरी इिाकोां िें उप-सिशीतोष्ण प्रकार 

की जिवारु् और आवास सांरचनाओां के कारण, सुबनससरी नदी और हेड्वाटर िाराओां के उच्च ढाि के कारण 

इसिें शासिि हो रही है। पररर्ोजना के आसपास. पररर्ोजना के आसपास नदी की िांबाई तक िछिी की 

केवि दो प्रजासतर्ाँ, स्नो टर ाउट और सू्यडे्क्नीर्स प्रजासतर्ाँ देखी गईां। हािाँसक, िाइिसकां ग के बाद तीन और 
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िछिी प्रजासतर्ाँ ड्ाउनस्टर ीि के्षत् िें िौजूद पाई जाती हैं र्ानी गराय गोसटिा, बोसटर्ा प्रजासत। और बैररसिर्स 

एसपी जो सक िानसून अवसि के अांत िें स्थानीर् प्रवास के कारण हो सकता है। 

6.12 सामावजक-आवथयक प्रभाि 

अध्यर्न के्षत् िें 14 गाँव हैं सजनकी कुि आबादी 532 है सजसिें 49.62% पुरुर् और 50.38% िसहिा आबादी 

शासिि है। अध्यर्न के्षत् िें प्रिुख जासत अनुसूसचत जनजासत है जो कुि जनसांख्या का 97.56% है। 

आसथयक रूप से उत्पादक गसतसवसिर्ोां िें शासिि जनसांख्या कुि जनसांख्या का िगभग 51.34% थी। दूसरी 

ओर, गैर-कार्यशीि जनसांख्या, जो सकसी भी प्रकार की आसथयक गसतसवसि िें शासिि नही ां है, कुि जनसांख्या का 

48.66% है। िुख्य कार्यशीि जनसांख्या कुि कार्यशीि जनसांख्या का 37.46% है। सीिाांत श्रसिक कुि 

कािकाजी आबादी का िगभग 62.54% हैं। 

 

7.   प्रभाि और शमन उपार् 

पररर्ोजना सववरण और आिारभूत पर्ायवरणीर् स्स्थसत के आिार पर, प्रस्तासवत ओजू जिसवद्रु्त पररर्ोजना के 

सनिायण और सांचािन के पररणािस्वरूप सांभासवत प्रभावोां की पहचान की गई है। पर्ायवरण के सवसभन्न पहिुओां 

पर सांभासवत प्रभावोां को सनम्नसिस्खत अनुभागोां िें शासिि सकर्ा गर्ा है। 

7.1   जि पर्ायिरण पर प्रभाि 

a) वनमायण चरण 

i)   श्रवमक वशविरो ां से मिजि 

प्रस्तासवत पररर्ोजना का सनिायण 6 वर्य की अवसि तक चिने की सांभावना है। स्टाफ/िेबर कॉिोनी की घरेिू 

पानी की आवश्यकता 70 एिपीसीड्ी की दर से 0.26 एिएिड्ी है। ऐसा िाना जाता है सक आपूसतय सकए गए 

कुि पानी का िगभग 80% सीवेज के रूप िें उत्पन्न होता है। इस प्रकार, उत्पन्न सीवेज की कुि िात्ा 0.21 

एिएिड्ी के क्रि िें है। घरेिू स्रोतोां द्वारा र्ोगदान सकर्ा गर्ा बीओड्ी भार िगभग 203 सकिोिाि/सदन है। 

पररर्ोजना कॉिोनी िें पूवय िें उत्पन्न सीवेज के उपचार के सिए सवसभन्न श्रि सशसवरोां िें एक सीवेज टर ीटिेंट प्ाांट 

स्थासपत करने का प्रस्ताव है। 

 

ii)   क्रशर से वनकिने िािा अपवशष्ट 

पररर्ोजना स्थि पर एक स्टोन क्रशर स्थासपत है। ड्स्टररांग ऑपरेशन के दौरान उड़ने वािी िूि को रोकने के 

सिए क्रशर िें पानी सछड़काव प्रणािी स्थासपत की जाती है। इस प्रकार कोल्हू िें उत्पन्न प्रवाह िें उच्च-सनिांसबत 

ठोस पदाथय होांगे। र्सद उपचार के सबना अपसशष्ट् जि का सनपटान सकर्ा जाता है, तो प्राप्त जि सनकार्ोां िें गांदगी 

के स्तर िें िािूिी वृस्द्ध हो सकती है। सुबनससरी नदी िें प्रवासहत करने से पहिे अपसशष्ट् जि से सनिांसबत ठोस 

पदाथों को हटाने के सिए अपसशष्ट् जि को सनपटान टैंक िें उपचाररत सकर्ा जाएगा। 

iii)  कार्यशािाओां से वनकिने िािा अपवशष्ट 

पररर्ोजना के सिए ढाांचागत सवकास के एक भाग के रूप िें, सनिायण चरण के दौरान कार्यशािाएँ स्थासपत की 

जाएां गी। कार्यशािाओां से सनकिने वािे अपसशष्ट् िें तेि और िीस का स्तर उच्च होगा और साथ ही सनिांसबत 
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ठोस पदाथय भी होांगे। र्सद उपचार के सबना अपसशष्ट् जि का सनपटान सकर्ा जाता है, तो उच्च तेि और िीस के 

स्तर के कारण प्राप्त जि सनकार्ोां िें भदे्द हािात पैदा हो सकते हैं। 

कार्यशािाओां से सनकिने वािे अपसशष्ट् को सनपटान से पहिे तेि और िीस सवभाजक इकाइर्ोां िें उपचाररत 

सकर्ा जाएगा। 

b) सांचािन चरण 

i)  पररर्ोजना कॉिोनी से वनकिने िािा अपवशष्ट 

पररर्ोजना सांचािन चरण के दौरान, सकसी भी बडे़ पैिाने पर सनिायण गसतसवसि की अनुपस्स्थसत के कारण, जि 

प्रदूर्ण का कारण और स्रोत बहुत अिग होगा। चूांसक, सीवेज उपचार सांर्ांत् और अन्य बुसनर्ादी सुसविाओां वािी 

एक अच्छी तरह से सड्जाइन की गई कॉिोनी िें केवि थोड़ी सांख्या िें ओ एां ड् एि कियचारी र्ानी िगभग 40 से 

50 तकनीकी कियचारी ही रहेंगे, सीवेज के सनपटान के कारण जि प्रदूर्ण का प्रभाव नगण्य होगा। 

उत्पन्न सीवेज को सनपटान से पहिे सीवेज टर ीटिेंट प्ाांट (एसटीपी) िें उपचाररत सकर्ा जाएगा। इस प्रकार, जि 

सनकार् पर कोई प्रभाव पड़ने का अनुिान नही ां है। 

ii) जिाशर् के पानी की गुणित्ता पर प्रभाि 

प्रस्तासवत पररर्ोजना की पररकल्पना अपवाह नदी र्ोजना के रूप िें की गई है, सजसिें जि स्तर िें िहत्वपूणय 

दैसनक बदिाव होांगे। ऐसे पररदृश्य िें, प्राकृसतक वातावरण से िहत्वपूणय पुनवायतन होगा, जो जिाशर् िें घुसित 

ऑक्सीजन को बनाए रखेगा। इस प्रकार, प्रस्तासवत पररर्ोजना िें, ड्ी.ओ. िें कोई उले्लखनीर् किी नही ां होगी। 

जिाशर् िें पानी का स्तर अनुिासनत है। 

iii)  तिछट 

कोई भी नदी जो तीव्र ढाि से होकर बहती है, वह जििहण के्षत् की सगरावट की स्स्थसत के आिार पर, एक 

िहत्वपूणय िात्ा िें तिछट भार िे जाएगी। प्रस्तासवत पररर्ोजना की पररकल्पना अपवाह नदी र्ोजना के रूप िें 

की गई है। गाद को बाहर सनकािने के सिए बाांि के गेट सनर्सित अांतराि पर खोिे जाएां गे। इस प्रकार, 

प्रस्तासवत पररर्ोजना िें, अवसादन की सिस्या का अनुिान नही ां है क्ोांसक तिछट को साफ करने के सिए 

सनर्सित अांतराि पर फ्लसशांग की जाएगी। 

 

7.2   िारु् पर्ायिरण पर प्रभाि 

a)   वनमायण चरण 

i)  डीजी सेट से उत्सजयन 

सनिायण गसतसवसिर्ोां के सिए सबजिी की आवश्यकता िगभग 25.0 एिवीए अनुिासनत है। ड्ीजी सेट के सांचािन 

से ड्ीजी सै्टक से बढे हुए एसओ2 उत्सजयन के कारण वारु् प्रदूर्ण होगा। 

ड्ीजी सेटोां िें स्क्रबर स्थासपत करने और सनकास गैस को साफ करने के सिए नदी के पानी को िोने के िाध्यि 

के रूप िें उपर्ोग करने का प्रस्ताव है। स्क्रबसय िें, हवा िें उत्ससजयत होने से पहिे SOx को हटाने के सिए 

सनकास गैसोां पर तरि का सछड़काव सकर्ा जाता है। स््करबर सनकास गैसोां िें से 95% तक SOx को हटाने िें 
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सक्षि हैं। उच्च प्रवाह दर पर पानी का सछड़काव करने पर सनकास गैसें और सनकास गैस िें िौजूद SOx 

सल्हयूरस एससड् (SO32−) और सल्हयूररक एससड् (SO42−) िें पररवसतयत हो जाता है। 

 ii) क्रशर से उत्सजयन 

सनिायण चरण के दौरान क्रशर के सांचािन से क्षसणक उत्सजयन उत्पन्न होने की सांभावना है, जो प्रिुख हवा की 

सदशा िें 1 सकिी तक भी बढ सकता है। सनिायण चरण के दौरान, प्रस्तासवत बाांि और प्रस्तासवत सबजिी घर 

स्थिोां के पास एक-एक क्रशर चािू होने की सांभावना है। कुचिने के सांचािन के दौरान, िुख्य रूप से सनिांसबत 

कणोां से रु्क्त क्षसणक उत्सजयन उत्पन्न होगा। चूांसक, बाांि और सबजिी घर स्थिोां के नजदीक कोई बड़ी बस्स्तर्ाां 

नही ां हैं; इससिए, इस खाते पर कोई बड़ा प्रसतकूि प्रभाव अपेसक्षत नही ां है। 

िेआउट सड्जाइन के दौरान, र्ह सुसनसित करने के सिए ध्यान रखा जाएगा सक श्रसिक सशसवर, कॉिोसनर्ाां आसद 

िीवाड्य की तरफ और प्रभाव के्षत् के बाहर स्स्थत हैं। (हवा की सदशा िें िगभग 500 िीटर िान िीसजए) क्रशर 

की। 

 iii) विवभन्न स्रोतो ां से फ़्रू्वजवटि उत्सजयन 

फ़्रू्सजसटव उत्सजयन र्ानी िुख्य रूप से िूि प्रदूर्ण का र्ोगदान वाहन र्ातार्ात और रेत और अन्य सिुच्चर् के 

भांड्ारण से होता है। सनिायण चरण के दौरान, वाहनोां की आवाजाही बढ जाएगी। पररर्ोजना सनिायण चरण के 

दौरान, रेत, िहीन सिुच्चर् जैसी बहुत सारी सनिायण साििी सवसभन्न स्थिोां पर सांिहीत की जाती है। सािान्यतः  

हवा चिने के कारण सांिसहत साििी का कुछ भाग वारु्िांड्ि िें सिा सकता है। हािाँसक, ऐसे प्रभाव केवि 

भांड्ारण स्थिोां और उसके आसपास ही सदखाई देते हैं। इस खाते पर प्रभाव आि तौर पर, प्रकृसत िें िहत्वहीन 

होते हैं। 

फ़्रू्सजसटव उत्सजयन र्ानी िुख्य रूप से िूि प्रदूर्ण का र्ोगदान वाहन र्ातार्ात और रेत और अन्य सिुच्चर् के 

भांड्ारण से होता है। वतयिान िें, गांदगी को कुचिने के दौरान, िूि के प्रवेश को रोकने के सिए पानी का 

सछड़काव करके रेत और अन्य सिुच्चर् िें निी की िात्ा बनाए रखी जाती है। सांिसहत साििी की गीिी स्स्थसत 

के कारण क्षसणक उत्सजयन सनर्ांसत्त होता है।  

 

iv) मिबा वनस्तारण से धूि का उत्सजयन 

गांदगी की िोसड्ांग और अनिोसड्ांग िूि उत्पन्न होने के स्रोतोां िें से एक है। चूांसक, गांदगी िुख्य रूप से छोटे चट्टान 

के टुकड़ोां, पत्थर आसद के रूप िें होगी, सजसिें बहुत कि िूि के कण होांगे। इस कारण िहत्वपूणय िात्ा िें िूि 

उत्पन्न होने की उम्मीद नही ां है। इस प्रकार, ििबा सनपटान के दौरान िूि उत्पन्न होने के कारण प्रसतकूि प्रभाव 

अपेसक्षत नही ां हैं। 

b) ऑपरेशन चरण 

जि सांसािन पररर्ोजना िें, पररर्ोजना सांचािन चरण के दौरान वारु् पर्ायवरण पर सकसी बडे़ प्रभाव की 

पररकल्पना नही ां की गई है। 
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7.3  शोर पर्ायिरण पर प्रभाि 

a) वनमायण चरण 

i) वनमायण उपकरण के सांचािन के कारण प्रभाि 

बाांि पररसर िें सतही उत्खनन गसतसवसिर्ोां का सांचर्ी प्रभाव पररर्ोजना और इसके आसपास के के्षत्ोां िें भारी शोर 

और कां पन उत्पन्न करता है। शोर को कि करने के सिए सनर्ांसत्त ब्लास्स्टांग अपनाई जाएगी। इन उपार्ोां से शोर का 

स्तर काफी हद तक कि हो जाता है। 

सवसभन्न सनिायण उपकरणोां की सनर्सित ससवयससांग और रखरखाव से शोर के स्तर को सनर्ांसत्त सकर्ा जा सकेगा। शोर 

के स्तर को कि करने के सिए ड्ीजी सेटोां िें पर्ायप्त बाडे़ उपिब्ध कराए जाएां गे। शोर को कि करने के सिए 

सनर्ांसत्त ब्लास्स्टांग को अपनार्ा जाता है। इन उपार्ोां से शोर का स्तर काफी हद तक कि हो जाता है। 

प्रिुख शोर उत्पन्न करने वािी गसतसवसिर्ोां के 300 फीट (िगभग 90 िीटर) के भीतर के सनवाससर्ोां को असिसूचना 

दी जाएगी। असिसूचना उन शोर सनवारण उपार्ोां का वणयन करेगी सजन्हें िागू सकर्ा जाएगा। 

पररर्ोजना के सनिायण चरण के दौरान शोर के स्तर की सनगरानी की जाएगी। िशीनरी द्वारा पूवय-सनिायररत स्वीकार्य 

शोर स्तर से असिक होने की स्स्थसत िें ठेकेदार को काि बांद करना होगा और सनिायण जारी रखने से पहिे स्स्थसत 

का सिािान करना होगा। 

ii) श्रम पर प्रभाि 

पररचािन कसियर्ोां पर उच्च शोर स्तर के प्रभाव पर सवचार करने की आवश्यकता है क्ोांसक र्ह सवशेर् रूप से 

हासनकारक हो सकता है। र्ह ज्ञात है सक 90 ड्ीबी (ए) से ऊपर उच्च शोर स्तर के िगातार सांपकय  िें रहने से 

श्रसिकोां/सांचािकोां की सुनने की तीक्ष्णता प्रभासवत होती है और इससिए, इससे बचा जाना चासहए। 

उच्च शोर वािे के्षत्ोां िें काि करने वािे श्रसिकोां को ईर्र िफ र्ा प्ग उपिब्ध कराए जाएां गे। ड्र ेजर पर काि 

करने वािे िजदूरोां के काि के घांटे व्यावसासर्क सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन (OSHA) के सदशासनदेशोां को 

ध्यान िें रखते हुए तर् सकए जाएां गे। 

b) सांचािन चरण 

ऑपरेशन चरण के दौरान कोई उच्च शोर उत्पन्न करने वािे उपकरण/सांचािन नही ां होांगे। 

7.4   भूवम पर्ायिरण पर प्रभाि 

a) वनमायण चरण 

i) भूवम उपर्ोग और भूवम आिरण में पररितयन 

डू्ब के्षत् िें आने वािी 43.2 हेके्टर्र वन भूसि का भू-उपर्ोग जि सनकार् िें पररवसतयत हो जारे्गा। पररवतयन 

स्थार्ी और अपररवतयनीर् होगा। पररर्ोजना के सवसभन्न घटकोां के सिए वन भूसि का भूसि उपर्ोग वगय 381 

हेके्टर्र और वन भूसि (149.73 हेके्टर्र) पररर्ोजना के सनिायण के पररणािस्वरूप सनसियत के्षत् िें बदि जाएगी। 
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ii) जिाशर् के डूबने के कारण प्रभाि 

जििग्न होने के कारण, नदी व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पडे़गा जो नदी की स्स्थसत से झीि की स्स्थसत िें बदि 

जाएगी, सजसका अथय है सक जि सनकार् का के्षत् बढ जाएगा क्ोांसक कृसर् और वन के तहत िौजूदा भूसि का 

उपर्ोग जि सनकार् िें बदि जाएगा। भूसि उपर्ोग िें पररवतयन स्थार्ी होगा। 

सवसभन्न पररर्ोजना उपकरणोां के सिए असििसहत की जाने वािी भूसि की स्वासित्व स्स्थसत के आिार पर, उसचत 

प्रसतपूरक उपार् िागू सकए जाएां गे। 

iii) सड़क वनमायण के कारण प्रभाि 

सवसभन्न कार्य स्थिोां तक पहुांच िें सुिार के सिए पररर्ोजना सड़कोां का एक नेटवकय  बनार्ा जाएगा। रे् सड़कें  र्ा 

तो िौजूदा सड़कोां से र्ा पररर्ोजना सड़कोां से जुड़ी होांगी। साइट पर सनिायण साििी, उपकरण के आसान 

पररवहन को सुसनसित करने के सिए सड़कोां की आवश्यकता होती है। सड़क के कारण होने वािे प्रिुख प्रभावोां 

को नीचे सूचीबद्ध सकर्ा गर्ा है। 

 ढिानोां पर पेड़ोां को हटाने और सड़कोां के तत्काि आसपास ढिानोां पर सफर से काि करने से भूस्खिन, 

कटाव नासिर्ोां आसद को बढावा सिि सकता है। 

 नई सड़कोां के सनिायण से अब तक अछूते के्षत्ोां तक पहुांच बढ जाती है सजसके पररणािस्वरूप िानवीर् 

हस्तके्षप बढता है और बाद िें पाररस्स्थसतकी तांत् पर प्रसतकूि प्रभाव पड़ता है। 

 सनिायण चरण के दौरान वारु् प्रदूर्ण िें वृस्द्ध। 

 

प्रबांधन के उपार् 

पररर्ोजना की सड़कें  बनाते सिर् सवचार सकए जाने वािे सवसभन्न पहिुओां को सनम्नसिस्खत आांकड़ोां और 

पैरािाफोां िें सांके्षप िें वसणयत सकर्ा गर्ा है। 

वनमायण 

 सड़क की तकनीकी आवश्यकताओां के अिीन सिाशोिन के सिए के्षत् नू्यनति रखा जाएगा। 

 जहाां क्षरण की सिस्या होने की सांभावना है, वहाां सिाशोिन कार्ों को इस प्रकार सनिायररत और सनष्पासदत 

सकर्ा जाएगा सक िेसड्ांग सांचािन और सुसविाओां का स्थार्ी क्षरण सनर्ांत्ण उसके तुरांत बाद सकर्ा जा सके। 

 काटने और भरने की िात्ा िें बडे़ अांतर से बचने के सिए सांतुसित कटौती और भराव सनिायण की सवसि 

अपनाई जाएगी। 

 कटी हुई ढिानोां को छाती की दीवारोां, सपाट स्स्थर ढिानोां के प्राविान, जि सनकासी और अवरोिक 

नासिर्ोां के सनिायण, सड़क के ऊपर और नीचे ढिानोां और अस्स्थर के्षत्ोां के उपचार आसद द्वारा उपरु्क्त 

रूप से सांरसक्षत सकर्ा जाएगा। 

 भूस्खिन सांभासवत के्षत्ोां का उपचार स्थान सवसशष्ट् इांजीसनर्ररांग सुरक्षा उपार्ोां से सकर्ा जाएगा। 

 जहाां रॉक ब्लास्स्टांग शासिि है, पहाड़ी सतहोां को अत्यसिक टूटने से बचाने के सिए सनर्ांसत्त ब्लास्स्टांग 

तकनीक अपनाई जाएगी। 

 उसचत उपार् करने के बाद खुदाई की गई साििी का सनपटान सकर्ा जाएगा। 

 



ओजू सुबनससरी हाइड्र ो पावर कापोरेशन प्रा.सिसिटेड्   कार्यकारी साराांश ररपोटय 
 

okIdksl fyfeVsM  17 

                                                                                                                                           

 

 

जिवनकास 

 सभी कृसत्ि नािोां को िौजूदा प्राकृसतक जि सनकासी प्रणािी से जोड़ा जाएगा। 

 सतही नासिर्ोां िें हल्की ढिान होनी चासहए। जहाां स्तरोां िें सगरावट पर बातचीत की जानी है, वहाां गाद 

सनकािने वािे बेससनोां के साथ चेक सवर्र का सनिायण सकर्ा जाएगा और र्ह सुसनसित सकर्ा जाएगा सक 

सिट्टी का क्षरण न हो और उच्च वेग वािे प्रवाह द्वारा इसे दूर न िे जार्ा जाए। 

 पुसिर्ोां का स्थान और सांरेखण भी इस प्रकार चुना जाना चासहए सक आउटिेट पर गांभीर कटाव और इनिेट 

पर गाद जिा होने से बचा जा सके। 

घास िगाना और रोपण करना 

 सड़क सनिायण/कार्ों के सिए पेड़ोां की कटाई को नू्यनति रखा जाना चासहए और वन सवभाग के परािशय से 

सख्त सनर्ांत्ण सकर्ा जाना चासहए। उपिब्ध भूसि के भीतर पररर्ोजना के असभन्न अांग के रूप िें सिान 

िात्ा िें नए पेड़ िगाए जाने चासहए और र्सद आवश्र्क हो, तो इस उदे्दश्य के सिए अिग से असतररक्त 

भूसि का असििहण सकर्ा जा सकता है। 

 सड़क के दोनोां ओर पर्ायप्त दूरी तक सड़क सकनारे की भूसि का वनरोपण सकर्ा जाना चासहए। 

iv) वनमायण उपकरण के थथान के कारण प्रभाि 

सवसभन्न प्रकार के उपकरण साइट पर िाए जाएां गे, सजनिें क्रशर, बैसचांग प्ाांट, सड्र िर, अथयिूवसय, रॉक बोल्टर 

आसद शासिि हैं। इस सनिायण उपकरण की साइसटांग के सिए काफी जगह की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार, 

सवसभन्न अन्य सनिायण उपकरणोां के भांड्ारण के सिए भी जगह की आवश्यकता होगी। 

ठेकेदार के कार्यस्थि को इस तरह से स्थासपत करने का प्रर्ास सकर्ा जाएगा सक पर्ायवरण पर प्रसतकूि प्रभाव 

कि से कि हो, र्ानी सनिायण उपकरण का स्थान सनिायररत सकर्ा जाए, तासक िानव और पशु आबादी पर प्रभाव 

कि से कि हो। 

v) मिबा वनपटान के कारण प्रभाि 

45% (swelling factor) को ध्यान िें रखते हुए उत्पन्न होने वािी ििबा की कुि िात्ा 54.85 िाख घन िीटर 

होगी। िगभग 10.97 िाख घन िीटर ििबा का उपर्ोग प्रस्तासवत है। इस प्रकार, (54.85-10.97) 43.88 

िाख घन िीटर ििबा, सजसका सनपटान सनसदयष्ट् स्थिोां पर सकर्ा जाएगा। पररर्ोजना स्थि के नजदीक 09 

ििबा सनस्तारण स्थि सचस्न्हत सकरे् गरे् हैं। ििबा सनपटान स्थिोां की क्षिता 131.32 िाख घन िीटर है। 

प्रबांिन र्ोजना के एक भाग के रूप िें प्रस्तासवत सवसभन्न गसतसवसिर्ाँ नीचे दी गई हैं: 

 ििबा ड्ांसपांग स्थिोां के सिए भूसि असििहण 

 सससवि कार्य (ररटेसनांग दीवारोां, बोल्डर के्रट दीवारोां आसद का सनिायण) 

 ििबा का ड्ांसपांग 

 के्षत् को सिति करना, छत बनाना और सवसभन्न इांजीसनर्ररांग सनर्ांत्ण उपार्ोां जैसे बोल्डर, टोकरा दीवार, 

सचनाई वािी दीवार, जि सनकासी को िागू करना। 

 सिट्टी का फैिना 

 सनपटान स्थिोां पर वनस्पसत सवकास को सुसविाजनक बनाने के सिए उवयरकोां का अनुप्रर्ोग। 
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ििबा ड्ांसपांग के्षत्ोां के स्स्थरीकरण के सिए इांजीसनर्ररांग और जैसवक उपार्ोां के सनम्नसिस्खत उपार् प्रस्तासवत सकए 

गए हैं। 

इांजीवनर्ररांग उपार् 

 तार टोकरा दीवार 

 बोल्डर टोकरा दीवार 

 आर.सी.सी 

 जि सनकास को पकड़ें 

जैविक उपार् 

 उपरु्क्त वृक्ष प्रजासतर्ोां और सिट्टी को बाांिने वािी प्रजासतर्ोां का रोपण 

 सजावटी पौिोां का रोपण 

 कां टीिे तारोां की बाड़ िगाना 

 

vi) भूवम अवधग्रहण के कारण प्रभाि 

भवन और सड़कोां आसद ससहत पररर्ोजना के सिए आवश्यक कुि भूसि िगभग 750.06 हेके्टर्र है, सजसिें से 

683.48 हेके्टर्र का असििहण स्थार्ी रूप से सकर्ा जाना है और 66.58 हेके्टर्र का असििहण अस्थार्ी 

आिार पर सकर्ा जाना है। पररर्ोजना के सिए सकसी कृसर् र्ोग्य र्ा वासभूसि की आवश्यकता नही ां है। 

भूसि के स्वासित्व की स्स्थसत के आिार पर, उसचत क्षसतपूसतय उपार् तैर्ार सकए गए हैं। 

b) ऑपरेशन चरण 

सांचािन चरण के दौरान कोई असतररक्त भूसि नही ां खरीदी जाएगी। कोई असतररक्त कूड़ा ड्ांप/भांड्ारण/असतररक्त 

िशीनरी की स्थापना नही ां की जाएगी। सकसी भी पेड़ की कटाई की पररकल्पना नही ां की गई है। इन शिन 

उपार्ोां से भूसि पर प्रभाव नगण्य होगा। 

7.5 िनिवतर्ो ां पर प्रभाि 

a) वनमायण चरण 

i)  बढ़ते मानिीर् हस्तके्षप के कारण थथिीर् िनिवतर्ो ां पर प्रभाि 

पररर्ोजना सनिायण चरण के दौरान, श्रसिक आबादी सवसभन्न सनिायण स्थिोां के पास एकत् होने की सांभावना है। 

र्ह िाना जा सकता है सक एकसत्त होने वािे तकनीकी कियचारी उच्च आसथयक स्स्थसत वािे होांगे और असिक 

शहरीकृत आवास िें रहेंगे, और ईांिन के रूप िें िकड़ी का उपर्ोग नही ां करें गे। 

सभी श्रसिकोां/कियचाररर्ोां को पररर्ोजना के्षत् के भीतर सुसनर्ोसजत कॉिोनी िें रहने की व्यवस्था की गई है। 

कॉिोनी िें अच्छी तरह से सड़्िाइन सकर्ा गर्ा सकचन और ड्ाइसनांग हॉि उपिब्ध करार्ा गर्ा है। र्ह अनुशांसा 

की जाती है सक पररर्ोजना ठेकेदार श्रसिक आबादी को ईांिन का वैकस्ल्पक स्रोत प्रदान करेगा, तासक वे अपनी 

ईांिन िकड़ी की आवश्यकताओां को पूरा करने के सिए पेड़ोां को न काटें। श्रसिक घरोां के सनिायण और अन्य 

जरूरतोां को पूरा करने के सिए पेड़ोां को भी काट सकते हैं। इस प्रकार, र्सद उसचत उपार् नही ां सकए गए तो 

स्थिीर् वनस्पसतर्ोां पर प्रसतकूि प्रभाव पड़ने की आशांका है। 
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सनिायण गसतसवसिर्ोां के कारण उत्पन्न शोर से वन्यजीवोां की आबादी िें कुछ व्यविान उत्पन्न हो सकता है। ड्ीजी 

सेट के घेरे, सनर्ांसत्त ब्लास्स्टक तकनीक आसद जैसे सवसभन्न उपार्ोां ने शोर के स्तर को कि करने िें िदद की। 

तै्िाससक पर्ायवरणीर् गुणवत्ता सनगरानी इांसगत करती है सक सभी पर्ायवरणीर् सवशेर्ताएँ अनुिेर् िानकोां के 

भीतर हैं। आिारभूत पाररस्स्थसतक अध्यर्न पररर्ोजना स्थि के नजदीक िुप्तप्रार् प्रजासतर्ोां/राष्ट्र ीर् उद्यानोां की 

अनुपस्स्थसत को इांसगत करता है। 

ii) िन भूवम का अवधग्रहण 

पररर्ोजना सनिायण चरण के दौरान, सनिायण उपकरण के स्थान, सनिायण साििी के भांड्ारण, ििबा सनपटान, 

िौजूदा सड़कोां को चौड़ा करने और नई पररर्ोजना सड़कोां के सनिायण के सिए भूसि की आवश्यकता होगी। 

पररर्ोजना के सिए असििसहत की जाने वािी कुि वन भूसि 750.06 हेके्टर्र होगी और पररर्ोजना के सिए 

असििसहत की जाने वािी भूसि िें वृक्ष घनत्व कि से िध्यि है। 

 र्सद, गैर-वन भूसि उपिब्ध नही ां है, तो सनम्नीकृत वन भूसि पर क्षसतपूसतय वृक्षारोपण स्थासपत सकर्ा जाना 

चासहए, जो प्रभासवत र्ा नष्ट् हुए वन के्षत् का दोगुना होना चासहए, और 

 र्सद, गैर-वन भूसि उपिब्ध है, तो प्रभासवत र्ा नष्ट् हुए वन के्षत् के बराबर के्षत् िें प्रसतपूरक वन उगाए 

जाएां गे। 

iii) दुियभ िुप्तप्रार् और सांकटग्रस्त प्रजावतर्ो ां पर प्रभाि 

आईरू्सीएन की सांकटिस्त पौिोां की िाि सूची के अनुसार, पररर्ोजना के्षत् िें कोई भी दुियभ और िुप्तप्रार् 

प्रजासत की सूचना नही ां है। हािाँसक, ऐसी कई प्रजासतर्ाँ हैं जो भारी दोहन के कारण स्थानीर् रूप से खतरे िें हैं 

र्ा उनके पाररस्स्थसतक और पादप-भौगोसिक कारणोां से दुियभ हैं। 

जैव सवसविता सांरक्षण र्ोजना के एक भाग के रूप िें, आवास सुिार कार्यक्रि पर सहानुभूसत है, जो जैव 

सवसविता प्रबांिन का एक असभन्न अांग है। इस कार्यक्रि िें सकसी प्रजासत के प्रजनन और जीसवत रहने के सिए 

आवश्यक उन स्स्थसतर्ोां को उपर्ोगी रूप से शासिि करना शासिि है। सनम्नसिस्खत उपार् प्रस्तासवत हैं: 

 वनरोपण 

 पर्ायवरण-सवकास कार्य 

 वनस्पसत उद्यान की स्थापना 

 प्रचार और जागरूकता 

 

b) ऑपरेशन चरण 

i) पहांच में िृस्पि के कारण प्रभाि 

पररर्ोजना सांचािन चरण के दौरान, सड़कोां के सनिायण के कारण के्षत् तक पहुांच िें सुिार होगा, सजसके 

पररणािस्वरूप िानवीर् हस्तके्षप बढ सकता है सजससे स्थिीर् पाररस्स्थसतकी तांत् पर प्रसतकूि प्रभाव पड़ सकता 

है। िानवीर् हस्तके्षप के कारण के्षत् की वनस्पसत और जीव-जनु्त। 
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सनिायण और सांचािन चरणोां के दौरान और पररर्ोजना के्षत् के आसपास के वन के्षत् िें अवैि सशकार को रोकने के 

सिए, र्ह ससफाररश की जाती है सक अवैि सशकार गसतसवसिर्ोां को सनर्ांसत्त करने के सिए प्रिुख सनिायण स्थिोां 

और श्रसिक सशसवरोां के पास चेक पोस्ट स्थासपत सकए जाएां । 

7.6 थथिीर् जीिो ां पर प्रभाि 

a) वनमायण चरण 

i) िन्यजीिो ां को परेशानी 

जििग्न के्षत् का बड़ा सहस्सा कण्ठ भाग के भीतर है। इस प्रकार, प्रस्तासवत पररर्ोजना के कारण जिाशर् के 

सनिायण से वन्यजीवोां की आवाजाही पर कोई िहत्वपूणय प्रसतकूि प्रभाव पड़ने की उम्मीद नही ां है। इस प्रकार, इस 

खाते पर कोई प्रभाव अपेसक्षत नही ां है। 

ii) प्रिासी मागों पर प्रभाि 

पररर्ोजना के्षत् और इसके आसपास का के्षत् पक्षी-जीवोां से काफी सिृद्ध है। हािाँसक, जि पक्षी इस के्षत् िें 

बहुत आि नही ां हैं। इस घटना का िुख्य कारण र्ह है सक जि पसक्षर्ोां को आितौर पर शाांत र्ा िीिी गसत से 

चिने वािे जि वातावरण की आवश्यकता होती है। हािाँसक, प्रस्तासवत पररर्ोजना के्षत् और उसके आसपास 

इिाके की पररस्स्थसतर्ोां के कारण पानी का प्रवाह ते़ि है, जो जि पसक्षर्ोां के सवकास के सिए उपरु्क्त आवास 

प्रदान नही ां करता है। 

 

पसक्षर्ोां के सिए आवास िें सुिार की एक रणनीसत बडे़ ससन्नसहत वन पथ के रखरखाव के िाध्यि से घोांसिे को 

सशकार / िूड् परजीसवता से बचाना है। इन के्षत्ोां िें जांगि के आांतररक पसक्षर्ोां की सबसे बड़ी सांख्या को आश्रर् 

देने की क्षिता है और के्षत् की सांवेदनशीि प्रजासतर्ोां के सिए आवास प्रदान करने की भी असिक सांभावना होगी। 

पररर्ोजना के एक भाग के रूप िें, सनम्नसिस्खत उपार्ोां की ससफाररश की गई है। 

 

सनम्नसिस्खत पहिुओां से रु्क्त एक सवसृ्तत वन्यजीव सांरक्षण र्ोजना िागू की जाएगी: 

 

 पक्षी-जीवोां के सिए आवास िें सुिार 

 अवैि सशकार सवरोिी उपार् 

 पेर्जि सुसविाओां का सनिायण 

 प्रसशक्र्ण एवां जागरूकता कार्यक्रि 

 

b) सांचािन चरण 

i) पहांच में िृस्पि 

के्षत् तक पहुांच बढने से अवैि कटाई, पेड़ोां की कटाई, गैर-िकड़ी वन उपज का सांिह आसद के रूप िें िानवीर् 

हस्तके्षप बढ सकता है। चूांसक के्षत् िें िहत्वपूणय वन्यजीव आबादी नही ां पाई जाती है, इससिए ऐसे हस्तके्षपोां के 

प्रसतकूि प्रभाव कि होने की सांभावना है। 
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7.7 जिीर् जीिो ां पर प्रभाि 

a) वनमायण चरण 

i) सीिेज वनपटान के कारण प्रभाि 

चरि सनिायण चरण के दौरान, अपसशष्ट् जि, ज्यादातर घरेिू स्रोतोां से, पररर्ोजना के्षत् िें िगे श्रसिकोां के सवसभन्न 

सशसवरोां से उत्पन्न होगा। सुबनससरी नदी की बारहिासी प्रकृसत और इसिें साि भर पानी की िात्ा के कारण, 

प्राप्त जि सनकार् के घुिनशीि ऑक्सीजन स्तर पर कोई िहत्वपूणय प्रभाव पड़ने की उम्मीद नही ां है। सवसभन्न 

स्रोतोां से उत्पन्न सीवेज को सनपटान से पहिे क्रिबद्ध सकर्ा जाएगा। 

ii) मैिापन स्तर में िृस्पि 

सनिायण चरण के दौरान बजरी और रेत के सनष्कर्यण से िछिी प्रजासतर्ोां पर हासनकारक प्रभाव पडे़गा। इस तरह 

की गसतसवसिर्ाँ नदी के उप-स्तर को अस्स्थर करती हैं, पानी की गांदगी को बढाती हैं, चैनि के ति िें गाद जिा 

करती हैं और प्रवाह को सांशोसित करती हैं सजसके पररणािस्वरूप नदी के सकनारोां का क्षरण हो सकता है। 

सनिांसबत ठोस पदाथों के कारण गांदिापन 100 पीपीएि तक बढ सकता है जो रु्वा िछसिर्ोां के गिफड़ोां को 

अवरुद्ध कर सकता है। 

क्रशर, बैसचांग प्ाांट और कार्यशािाओां से उत्पन्न अपसशष्ट् को सनपटान से पहिे उपचाररत सकर्ा जाएगा। इससे 

र्ह सुसनसित होगा सक सवसभन्न स्रोतोां से उत्पन्न अपसशष्ट् के सनपटान के कारण कोई प्रसतकूि प्रभाव नही ां पडे़गा। 

 

b)  सांचािन चरण 

प्रस्तासवत बाांि के सनिायण से स्नो टर ाउट और िहासीर जैसी िछिी प्रजासतर्ोां के ऊपर और नीचे की ओर प्रवासी 

आांदोिन िें बािा उत्पन्न होगी। इसी तरह, 43.5 हेके्टर्र जिाशर् के सनिायण के कारण सहार्क नसदर्ोां से 

सुबनससरी नदी िें िछिी प्रजासतर्ोां का प्रवास भी प्रभासवत होगा। र्ह सवयसवसदत है सक एक जिाशर् अपने 

कबे्ज के बाद पहिे कुछ वर्ों के दौरान पोर्ी सवस्फोट की अवसि से गुजरता है। इस अवसि के दौरान, जिाशर् 

के ति िें जििग्न काबयसनक पदाथों से प्राप्त पोर्क तत्वोां के उच्च स्तर के कारण प्वक और बेस्िक सिुदार्ोां 

िें अचानक वृस्द्ध होती है। प्रजनन स्थि की सुरक्षा के साथ-साथ पोर्ी सवस्फोट के दौरान छोटी खाद्य शृ्रांखिा पर 

तेजी से बढने वािी िछसिर्ोां के भारी भांड्ारण की ससफाररश की जाती है। इससे वाांछनीर् प्रजासतर्ोां की स्थापना 

िें िदद सििेगी, जो जिाशर् की प्राथसिक ऊजाय को असिक सकफार्ती दर पर िछिी के िाांस िें पररवसतयत 

करती हैं। 

ओजू एचईपी के सिए पर्ायवरणीर् प्रवाह जारी करने का प्रस्ताव तासिका-4 िें सदर्ा गर्ा है, जो सुबनससरी बेससन 

के सांचर्ी प्रभाव आकिन और वहन क्षिता अध्यर्न (सीआईए और सीसीएस) िें अनुशांससत पर्ायवरणीर् प्रवाह 

से असिक है। 
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ताविका-4: ओजू एचईपी के विए अांवतम अनुशांवसत पर्ायिरणीर् प्रिाह 

क्र.सां. मौसम औसत पर्ायिरणीर् प्रिाह(m3/s) 

1 िानसून (जून से ससतांबर) 117.67 

2 िीन सी़िन (सदसांबर से िाचय) 14.18 

3 गैर िानसून गैर िीन िौसि (अकू्टबर और नवांबर तथा 

अपै्रि और िई) 

38.29 

 

7.8  जि-सांबांधी रोगो ां की घटनाओां में िृस्पि 

प्रस्तासवत बाांि के सनिायण से नदी के पाररस्स्थसतकी तांत् को झीि के पाररस्स्थसतकी तांत् िें बदि सदर्ा जाएगा। 

सवसभन्न रोगोां के वाहक रुके हुए पानी के उथिे भागोां िें प्रजनन कर सकते हैं। िच्छरोां और अन्य रोगवाहकोां के 

सिए प्रजनन स्थिोां का आकार, रोके गए पानी के फैिाव के्षत् के सीिे अनुपात िें है और तटरेखा की िांबाई के 

सीिे अनुपात िें है। पर्ायवरण प्रबांिन र्ोजना के एक भाग के रूप िें पीने र्ोग्र् पानी की आपूसतय और सीवेज 

उपचार के सिए पर्ायप्त उपार्ोां की ससफाररश की गई है। पररर्ोजना के्षत् िें प्रवास करने वािी श्रसिक आबादी 

के सिए उसचत सनगरानी, टीकाकरण कार्यक्रि और सचसकत्सा सुसविाएां  प्रदान की जाएां गी। 

 

8.    पर्ायिरण प्रबांधन र्ोजना 

8.1  श्रम प्रबांधन र्ोजना 

सनिायण पररर्ोजनाओां िें बड़ी सांख्या िें ठेका श्रसिक शासिि होते हैं और साइट की गसतसवसिर्ोां से सांबांसित 

खतरोां की अत्यसिक सांभावना होती है। सकसी भी अन्य सनिायण पररर्ोजना की तरह प्रस्तासवत पररर्ोजना का 

पररर्ोजना सनिायण और उसके सांचािन चरण के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा पर िहत्वपूणय प्रभाव पड़ता है, सजस 

पर पर्ायप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। 

र्ह अनुशांसा की जाती है सक पररर्ोजना सनिायण गसतसवसिर्ोां िें शासिि ठेकेदार एक स्वास्थ्य और सुरक्षा र्ोजना 

तैर्ार करें , सजसिें सनम्नसिस्खत पहिुओां को शासिि सकर्ा जाएगा: 

 स्वास्थ्य और सुरक्षा नीसत के अनुरूप पररर्ोजना सवसशष्ट् स्वास्थ्य और सुरक्षा उदे्दश्य, िक्ष्य और कार्यक्रि 

 स्वास्थ्य और सुरक्षा सनर्िोां के कार्ायन्वर्न के सिए सांसािन, भूसिकाएां , सजमे्मदारी और असिकार 

 उप-ठेकेदारोां द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओां का पािन सकर्ा जाना चासहए 

 सांचािन सनर्ांत्ण प्रसक्रर्ाएां  (एसओपी) 

 कियचाररर्ोां का असभगि सनर्ांत्ण 

 आगांतुकोां की सुरक्षा 

 िहत्वपूणय गसतसवसिर्ोां का प्रबांिन जैसे सक ऊां चाई पर काि करना, साििी सांभािना और सांर्ांत् और 

िशीनरी के साथ काि करना 

 आग की रोकथाि और असग्नशिन र्ोजना 

 आपातकािीन तैर्ारी और प्रसतसक्रर्ा र्ोजना 

 र्ातार्ात प्रबांिन र्ोजना 

 कार्य की आवश्यकता के अनुसार व्यस्क्तगत सुरक्षा उपकरण का प्राविान 

 स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदशयन सनगरानी उपार् जैसे सनरीक्षण, ऑसड्ट घटना ररपोसटिंग और जाांच प्रसक्रर्ा 
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8.2   व्यािसावर्क स्वास्थ्य प्रबांधन र्ोजना 

 

हर सदन काि शुरू करने से पहिे, सवशेर् रूप से इसके हाइड्र ोसिक ससस्टि, र्ाांसत्क स्स्थसतर्ोां और अन्य 

ऑपरेसटांग ससस्टि के सांबांि िें सनर्सित जाांच की जाएगी। सनरु्स्क्त के पहिे वर्य के दौरान सभी श्रसिकोां के सिए 

प्रारां सभक सचसकत्सा जाांच और बाद के वर्ों के दौरान आवश्यकताओां के अनुसार सिर्-सिर् पर जाांच की 

व्यवस्था की जानी चासहए। सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबांिन प्रणािी का कार्ायन्वर्न, आवश्यक व्यस्क्तगत सुरक्षा 

उपकरणोां का प्राविान और सनर्सित अांतराि पर ऑसड्ट के िाध्यि से प्रभावकाररता उपार्ोां की जाँच करना। 

 

व्यावसासर्क स्वास्थ्य प्रबांिन र्ोजना के अांतगयत शासिि सकए जाने वािे प्रिुख पहिू नीचे सूचीबद्ध हैं: 

 स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदशयन सनगरानी उपार् जैसे सनरीक्षण, ऑसड्ट घटना ररपोसटिंग और जाांच प्रसक्रर्ा 

 पररर्ोजना स्थि पर िशीन के उपर्ोग की सुरक्षा 

 व्यावसासर्क स्वास्थ्य एवां सुरक्षा (ओएचएस) 

 िूि के साँस द्वारा अांदर जाने को सनर्ांसत्त करने के सिए व्यावसासर्क स्वास्थ्य एवां सुरक्षा उपार् 

 शोर पे्रररत श्रवण हासन (एनआईएचएि) 

 व्यावसासर्क फेफड़ोां के रोग (ओल्ड) 

 

सभी श्रसिकोां और आसपास के िािीण िोगोां के सिए सनर्सित स्वास्थ्य सशसवर होांगे। फेफडे़ के कार्य परीक्षण, छाती 

का एक्स-रे आसद सकए जाएां गे और सकसी भी स्वास्थ्य सवकार का िूल्याांकन सकर्ा जाएगा। बजट आवश्यक 

सुरक्षात्मक उपकरणोां और प्रसशक्षण आवश्यकताओां के सिए सनिायररत सकर्ा जाएगा। 

 

8.3  वनमायण चरण के दौरान सुरक्षा कार्य 

 

इस अनुभाग िें सुरक्षा से सांबांसित सनम्नसिस्खत पहिुओां की जानकारी प्रसु्तत की गई है: 

 व्यस्क्तगत सुरक्षा उपकरण 

 बचाव दि 

 रोशनी और असथिंग 

 सावयजसनक सड़कोां पर र्ातार्ात और सुरक्षा का रखरखाव 

 ब्लास्स्टांग 

 सवस्फोटकोां का प्रबांिन 

 सनिायण चरण के दौरान र्ातार्ात प्रबांिन 

 सिट्टी की खुदाई के दौरान सकरे् जाने वािे उपार् 

 सनिायण चरण के दौरान सुरक्षा प्रथाएँ 

 श्रसिक सशसवर और कियचारी कॉिोसनर्ोां िें असग्न सुरक्षा 

8.4   जिग्रहण के्षत्र उपचार र्ोजना 

ओजू एच.ई. के िुक्त जि सनकासी जििहण के्षत् का के्षत्। प्रोजेक्ट 9986 वगय सकिी का है. और जििहण के्षत् 

का एक बड़ा सहस्सा भारत के बाहर आ रहा है। भारत िें पड़ने वािा जििहण के्षत् कुि जििहण के्षत् का 

केवि 2% है, जो 206.7 वगय सकिी. सनकि रहा है। 
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र्ह सवयिान्य तथ्य है सक नदी के्षत्ोां िें बैराजोां द्वारा सनसियत जिाशर् अवसादन के अिीन होांगे। अवसादन की 

प्रसक्रर्ा तिछट के क्षरण, प्रवेश, जिाव और सांघनन की अनुक्रसिक प्रसक्रर्ाओां का प्रतीक है। जििहण के्षत्ोां से 

क्षरण और तिछट उपज का अध्यर्न अत्यांत िहत्वपूणय है क्ोांसक जिाशर् िें तिछट के जिाव से इसकी 

क्षिता कि हो जाती है और इस प्रकार पानी प्रभासवत होता है। सनसदयष्ट् उपर्ोग के सिए उपिब्धता। जििहण 

के्षत् से अपरसदत तिछट जब जििाराओां और तटोां पर जिा होती है तो नदी की पहुांच अवरुद्ध हो जाती है। 

जििहण के्षत् से ऊपरी उपजाऊ सिट्टी को हटाने से कृसर् उत्पादन पर प्रसतकूि प्रभाव पड़ता है। 

 

इस प्रकार, सिट्टी के कटाव की उपरु्यक्त प्रसतकूि प्रसक्रर्ा को सुिारने के सिए एक अच्छी तरह से सड़्िाइन की 

गई जििहण के्षत् उपचार (सीएटी) र्ोजना आवश्यक है। 

 िृदा अपरदन को सिट्टी के सनष्कासन और पररवहन के रूप िें पररभासर्त सकर्ा जा सकता है। इस क्षरण के 

सिए जि प्रिुख उत्तरदार्ी कारक है। कई स्थानोां पर हवाएां , गे्लसशर्र आसद भी सिट्टी के कटाव का कारण बनते 

हैं। सकसी पहाड़ी जििहण के्षत् िें, जैसा सक वतयिान िाििे िें है, पानी के कारण कटाव एक सािान्य घटना है 

और जििहण के्षत् उपचार (सीएटी) र्ोजना के एक भाग के रूप िें इसका अध्यर्न सकर्ा गर्ा है। 

 

प्रस्तासवत पररर्ोजना के िुक्त जि सनकासी जििहण के्षत् के सिए कैट र्ोजनाएां  िि्र्ि सिट्टी कटाव तीव्रता वािे 

के्षत्ोां के सिए तैर्ार की गई हैं, जो के्षत् की पर्ायवरणीर् स्स्थसतर्ोां िें सिि सुिार का िक्ष्य रखती हैं। सभी 

गसतसवसिर्ोां का उदे्दश्य गांभीर िृदा अपरदन वािे सनम्नीकृत और सांभासवत के्षत्ोां का उपचार करना है। र्ह र्ोजना 

जैसवक और इांजीसनर्ररांग उपार्ोां और पाररस्स्थसतकी तांत् के स्वास्थ्य को बनाए रखने िें उनकी उपर्ोसगता के 

कारण िाभ प्रदान करती है। उदे्दश्योां वािी र्ह र्ोजना नािी के कटाव को रोकने, सिट्टी िारण क्षिता बढाने के 

सिए वन के्षत् को बढाने जैसे िुद्दोां को सांबोसित करती है; और जिाशर् और बहते पानी िें कुि तिछट प्रवाह 

को रोकना। उपिह डे्टा के अनुसार, प्रस्तासवत ओजू एचईपी साइट पर कुि जििहण के्षत् 9986 वगय सकिी है। 

जििहण के्षत् का एक बड़ा भाग भारत से बाहर आ रहा है। भारत िें पड़ने वािा जििहण के्षत् कुि जििहण 

के्षत् का केवि 2% है, जो 206.7 वगय सकिी. सनकि रहा है। 

 

10 वर्ों िें खचय की जाने वािी जििहण के्षत् उपचार र्ोजना की कुि अनुिासनत िागत रु. 2173 िाख 

(प्रस्तासवत कैट र्ोजना के सनष्पादन के बाद वास्तसवक कार्य अवसि और सनगरानी ससहत)। 

8.5 ग्रीनबेल्ट विकास 

सिट्टी के कटाव को रोकने और सकनारोां से भूसि के स्खसकने को रोकने के सिए जिाशर् के चारोां ओर हररत 

पट्टी बनाई जाएगी। सकसी जिाशर् के चारोां ओर हररत पट्टी बनाने का िुख्य उदे्दश्य हैं: 

 जिाशर् के आसपास सिट्टी के कटाव की जाँच करें  

 जिाशर् के आसपास भूस्खिन और सफसिन की जाँच करें  

 वन्यजीवोां, सवशेर् रूप से पक्षी-जीवोां के सिए आवास का सवकास करना 
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हररत पट्टी दोनोां सकनारोां पर जिाशर् के सकनारे के तत्काि आसपास से शुरू होगी, जहाां वृक्षारोपण के सिए 

िध्यि ढिान उपिब्ध हैं। हररत पट्टी की औसत चौड़ाई भौगोसिक और भूसि सवशेर्ताओां के आिार पर िगभग 

10 िीटर होगी। 

वृक्षारोपण 2.5 x 2.5 िीटर की दूरी पर सकर्ा जाएगा। प्रसत हेके्टर्र िगभग 1600 पेड़ िगाए जाएां गे। 

वृक्षारोपण के्षत् का रख-रखाव भी पररर्ोजना प्रस्तावक द्वारा सकर्ा जारे्गा। उपचाररत अपसशष्ट् जि और श्रि 

सशसवरोां के सिए उत्पन्न ठोस कचरे से बनी खाद का उपर्ोग हररत पट्टी के सवकास के सिए सकर्ा जाएगा। हररत 

पट्टी सवकास के सिए प्रजासतर्ोां का चर्न वन सवभाग के परािशय से सकर्ा जाएगा 

 

8.6 ऊजाय सांरक्षण के उपार् 

श्रसिकोां की ऊजाय आवश्यकता के सिए एक सवकल्प प्रदान करने के सिए, ठेकेदारोां को अपने श्रसिकोां को 

सस्िड्ी वािा केरोससन/एिपीजी प्रदान करने के सिए सजमे्मदार बनार्ा जाएगा, जो बदिे िें उन्हें अवैि पेड़ोां की 

कटाई और आसपास के जांगिोां से ईांिन की िकड़ी और इिारती िकड़ी को हटाने से हतोत्सासहत करेगा। 

ऊजाय सांरक्षण प्राप्त करने का एक प्रिुख घटक ऊजाय प्रबांिन कार्य र्ोजना का सवकास होगा। इस र्ोजना को 

सनिायण और पररचािन ईएिपी के सहसे्स के रूप िें शासिि सकर्ा जाएगा। 

 

8.7 ठोस अपवशष्ट प्रबांधन 

i) नगरपाविका ठोस अपवशष्ट 

श्रसिक कॉिोसनर्ाँ पर्ायप्त िात्ा िें नगरपासिका अपसशष्ट् उत्पन्न करेंगी। श्रसिक सशसवरोां िें िौजूद स्स्थसत को 

देखते हुए, सबसे असिक सांभावना है सक ठोस कचरे िें असिकाांश वनस्पसत पदाथय और उसके बाद कागज के 

सड्बे्ब और सगिास होांगे। सनिायण चरणोां के दौरान िगभग 3700 व्यस्क्तर्ोां के एकसत्त होने की सांभावना है 

सजसके पररणािस्वरूप प्रसतसदन िगभग 0.88 टन ठोस अपसशष्ट् उत्पन्न होगा। श्रि सशसवरोां से उत्पन्न 

नगरपासिका कचरे के सांिहण, पररवहन और सनपटान के सिए पर्ायप्त सुसविाएां  सवकससत की जाएां गी। 

ठोस अपसशष्ट् के सनम्नीकरणीर् भाग का सनपटान वसियन-कम्पोस्स्टांग द्वारा सकर्ा जाएगा। प्ास्स्टक की बोतिें, 

सड्बे्ब इत्यासद जैसे गैर-अपघटनीर् भाग को अिग सकर्ा जाएगा और सजिा प्रशासन द्वारा पहचाने गए अिग-

अिग स्थानोां पर सनपटान सकर्ा जाएगा। एक उपरु्क्त िैंड्सफि साइट की पहचान की जा सकती है और उसे 

सभी पररर्ोजना टाउनसशप, श्रसिक कॉिोसनर्ोां आसद से नगरपासिका कचरे को शासिि करने के सिए सड़्िाइन 

सकर्ा जा सकता है। 
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ii) सांकटजनक अपवशष्ट 

ड्ीजी सेट और अन्य सनिायण िशीनरी से प्ररु्क्त/अपसशष्ट् तेि जैसे खतरनाक अपसशष्ट् उत्पन्न होते हैं। इसके 

अिावा, सनिायण गसतसवसिर्ोां के दौरान अपसशष्ट् पेंट, िीस आसद भी उत्पन्न होते हैं। 

खतरनाक अपसशष्ट् को असिभोगी द्वारा सकसी असिकृत वास्तसवक उपर्ोगकताय को भेजा र्ा बेचा जाएगा र्ा 

केवि असिकृत सनपटान सुसविा िें ही सनपटार्ा जाएगा। इन सनर्िोां के प्राविानोां के अनुसार असिष्ठाता सकसी 

असिकृत र्ा प्रिासणत टर ाांसपोटयर के िाध्यि से असिकृत वास्तसवक उपर्ोगकताय र्ा असिकृत सनपटान सुसविा 

तक कचरे का पररवहन करेगा। 

iii) ई-अपवशष्ट प्रबांधन 

ई-अपसशष्ट् (प्रबांिन) सनर्ि, 2016 के खांड् 9 (1) के तहत, अनुसूची I िें सूचीबद्ध सवद्रु्त और इिेक्टर ॉसनक 

उपकरणोां के उपभोक्ता र्ा थोक उपभोक्ता र्ह सुसनसित करें गे सक उनके द्वारा उत्पन्न ई-कचरे को सांिह 

कें द्र र्ा असिकृत उत्पादक के ड्ीिर के िाध्यि से प्रसाररत सकर्ा जाए र्ा सवखांड्नकताय र्ा पुनचयक्रणकताय 

र्ा सनिायता के नासित टेक बैक सेवा प्रदाता के िाध्यि से असिकृत सवखांड्नकताय र्ा पुनचयक्रणकताय को। ई-

कचरे का सांिहण, भांड्ारण, पररवहन, पृथक्करण, नवीनीकरण, सनराकरण, पुनचयक्रण और सनपटान कें द्रीर् 

प्रदूर्ण सनर्ांत्ण बोड्य द्वारा सिर्-सिर् पर प्रकासशत सदशासनदेशोां िें सनिायररत प्रसक्रर्ाओां के अनुसार होगा। 

ई-कचरा (प्रबांिन और हैंड्सिांग) सांशोिन सनर्ि, 2016 का कार्ायन्वर्न कें द्रीर् प्रदूर्ण सनर्ांत्ण बोड्य द्वारा 

सिर्-सिर् पर सनिायररत सदशासनदेशोां के अनुसार होगा। 

9.   पुनिायस एिां पुनरुिार र्ोजना 

पुनवायस कार्य र्ोजना (आरएपी) के उदे्दश्य हैं: 

 प्रसतकूि प्रभावोां की पहचान करें  और शिन उपार् सनिायररत करें  

 आजीसवका बहाि करने के सिए िुआवजे और सहार्ता के भुगतान और पुनवायस के बाद की अवसि िें 

िौजूदा जीवन स्तर को सुिारने र्ा कि से कि बनाए रखने के सिए प्रभासवत व्यस्क्तर्ोां के असिकारोां और 

कार्य र्ोजना को प्रसु्तत करें । 

 शिन उपार्ोां की पर्ायप्तता और कार्ायन्वर्न की जाांच करने के सिए एक सनगरानी कार्यक्रि के सड्जाइन की 

सुसविा प्रदान करना। 

 

पररर्ोजना प्रभासवत व्यस्क्तर्ोां (पीएपी) की पहचान करने के सिए जून, 2023 के िहीने िें सवेक्षण सकर्ा गर्ा था 

और प्रभासवत होने वािी सांपसत्तर्ोां और सांरचना की सूची तैर्ार की गई थी। सवेक्षण के अनुसार पररर्ोजना 

प्रभासवत पररवारोां की सांख्या 09 है। 

प्रस्तासवत पररर्ोजना से प्रभासवत होने वािे पीएपी के सिए अस्थार्ी बजट रुपरे् का अनुिान िगार्ा गर्ा है। 

1.55 करोड़. सववरण तासिका-5 िें सदर्ा गर्ा है। 
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ताविका-5: बजट और मुआिजा वििरण 

क्र.सां. विषर् इकाई दर रावश (रु.) 

A. भूवम के विए मुआिजा    

1. सनजी भूसि के सिए िुआवजा 9.5 As per DLC rates  

 उप-कुि A  

B. सांरचना के विए मुआिजा    

1. स्थार्ी सांरचना के सिए िुआवजा - - - 

2. अिय-स्थार्ी सांरचना के सिए िुआवजा (m2)  944 6000 56,64,000 

3. सनिायणािीन सांरचना के सिए िुआवजा  (m2) 300 3500 10,50,000 

 उप-कुि B 6,71,4,000 

C. सहार्ता    

1. ड्ीपी को पुनवायस भत्ता 09 50000 4,50,000 

2. भूसि खोने वािे ड्ीपी को एकिुश्त सहार्ता 

(शीर्यक होल्डर) 

09 500000 45,00,00,0 

3. अनुसूसचत जासत/अनुसूसचत जनजासत पररवारोां 

को असतररक्त सहार्ता 

09 50000 4,50,000 

4. आजीसवका खोने वािे ड्ीपी को सनवायह भत्ता 09 25000 2,25,000 

5. ड्ीपी को भत्ता स्थानाांतररत करना 09 50000 4,50,000 

6. किजोर ड्ीपी को सवशेर् सहार्ता 09 25000 2,25,000 

उप-कुि C 63,00,000 

D. आरपी कार्ायन्वर्न समथयन िागत    

1 आरपी कार्ायन्वर्न के सिए एनजीओ को सनरु्क्त 

करना 

1 500000 5,00,000 

2 सशकार्त सनवारण िागत Lump 
sum 

250000 2,50,000 

3 बाहरी सनगरानी एजेंसी को सनरु्क्त करना Lump 
sum 

250000 2,50,000 

उप-कुि D 10,00,000 

कुि (A+B+C+D) 1,40,14,000 

आकस्पस्मकता (10%) 14,01,400 

कुि र्ोग 1,54,15,400 
Say Rs. 1.55 crore  

 

10.    थथानीर् के्षत्र विकास र्ोजना (एिएडीपी) 

र्ोजना का उदे्दश्य अध्यर्न के्षत् के गाांवोां और आांसशक रूप से प्रभासवत गाांवोां के पररवारोां को सशक्त बनाना है। 

जो गाांव पूरी तरह से प्रभासवत होांगे, सजन्हें स्थानाांतररत करने की आवश्यकता है, उन्हें नीसत के अनुसार आर एां ड् 

आर िाभ और अन्य पुनवायस िाभ भी प्रदान सकए जाएां गे। एिएड्ीपी के कार्ायन्वर्न के सिए पररर्ोजना िागत 

13207 का 0.5% (66.03 करोड़ रुपरे्) का बजट सनिायररत सकर्ा गर्ा है। सजिा प्रशासन स्थानीर् िोगोां से 

परािशय करने के बाद अध्यर्न के्षत् की आवश्यकता के अनुसार कार्ायन्वर्न की र्ोजना तर् करेगा। 

 

रुपरे् की रासश. स्थानीर् के्षत् सवकास र्ोजना (एिएड्ीपी) के कार्ायन्वर्न के सिए 66.36 करोड़ रुपरे् का 

प्राविान सकर्ा जा रहा है। सववरण तासिका-6 िें दशायर्ा गर्ा है। स्थानीर् के्षत् सवकास र्ोजना (एिएड्ीपी) िें 
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उस्ल्लस्खत िागत और िद अस्थार्ी हैं और सावयजसनक सुनवाई के पररणािोां के आिार पर सजिा प्रशासन के 

परािशय से इसे अांसति रूप सदर्ा जाएगा। 

ताविका-6:  एिएडीपी के कार्ायन्वर्न के विए बजट  

क्र.सां. विषर् बजट (िाख रूपरे्) 

1 अध्यर्न के्षत् िें सनिायण/उन्नर्न सवद्यािर् 2346.87 

2 अध्यर्न के्षत् िें छात्ोां को छात्वृसत्त 1780.0 

3 सावयजसनक स्वास्थ्य सुसविा िें सुिार 1809.7 

4 स्वच्छता सुसविाओां िें सुिार 700.0 

   कुि 6636.57 

 

11. आपदा प्रबांधन र्ोजना 

आपदा प्रबांिन र्ोजना की प्रिुख सवशेर्ताएां  हैं: 

 बाांि सुरक्षा और रखरखाव िैनुअि 

 आपातकािीन कार्य र्ोजना (ईएपी) 

 प्रशासन और प्रसक्रर्ात्मक पहिू 

 सनवारक कारयवाई 

 सांचार तांत् 

 सनकासी र्ोजनाएँ 

 सनकासी टीि 

 आपदा नू्यनीकरण के सिए जन जागरूकता 

 सूचनाएां  

 असिसूचना प्रसक्रर्ाएँ 

 बाढ का पानी घटने के बाद प्रबांिन 

 िाि स्तरीर् घटना प्रसतसक्रर्ा टीि 

बाांि टूटने की रोकथाि और शिन के सिए की जाने वािी आवश्यक सवसभन्न गसतसवसिर्ोां का बजट तासिका-7 िें 

सदए गए सववरण के अनुसार 330.00 िाख रुपरे् अनुिासनत सकर्ा गर्ा है। 

ताविका-7: आपदा प्रबांधन र्ोजना के कार्ायन्वर्न के विए बजट वनधायररत 

क्र.सां. विषर् िागत (िाख 

रूपरे्) 

1. कां टर ोि रूि िें अिटय ससस्टि की स्थापना 50.0 

2 ओजू एचईपी और सुबनससरी नदी पर अन्य ड्ाउनस्टर ीि पररर्ोजनाओां के बीच 

सांचार की स्थापना 

100.0 

3 बाांि और ड्ी/एस बस्स्तर्ोां के बीच सांचार प्रणािी की स्थापना 50.0 

4 सावयजसनक सूचना प्रणािी 20.0 

5 बाांि स्थि पर भूकां पीर् वेिशािा की स्थापना 100.0 

6 प्रसशक्षण एवां सवसवि व्यर् 10.0 

 कुि 330.0 

 

12. पर्ायिरण वनगरानी कार्यक्रम 

पररर्ोजना के सनिायण और सांचािन चरणोां के दौरान एक पर्ायवरण सनगरानी कार्यक्रि चिार्ा जाएगा। पर्ायवरण 

सनगरानी कार्यक्रि का सववरण क्रिशः  तासिका-8 और 9 िें सदर्ा गर्ा है। 
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ताविका-8: वनमायण चरण के दौरान पर्ायिरण वनगरानी कार्यक्रम 

क्र.सां. विषर् पैरामीटर आिृवत्त थथान 

1. एसटीपी से 

बसहः स्राव 

पीएच, बीओड्ी, सीओड्ी, 

टीएसएस, टीड्ीएस 

हर िहीने िें 

एक बार 

एसटीपी से उपचार से 

पहिे और बाद िें 

2. पररवेशी वारु् 

गुणवत्ता 

PM10, PM2.5, SO2 and NO2 साि िें तीन 

बार 

प्रिुख सनिायण स्थिोां पर 

3. शोर सितुल्य शोर स्तर (Leq) साि िें तीन 

बार 

प्रिुख सनिायण स्थिोां पर 

4. िौसि सांबांिी पहिू हवा की सदशा और वेग तापिान 

आद्रयता, वर्ाय 

हर िौसि िें 

एक बार 

पररवेशी वारु् गुणवत्ता 

निूनाकरण स्थिोां िें से 

एक पर 

5. स्थिीर् 

पाररस्स्थसतकी 

हररत पट्टी सवकास के वनरोपण 

कार्यक्रि की स्स्थसत 

साि िें तीन 

बार 

- 

6. जिीर् 

पाररस्स्थसतकी 

फाइटोप्ाांकटन, ़िोप्ाांकटन, 

बेस्िक जीवन, िछिी सांरचना 

साि िें तीन 

बार 

 जिाशर् से 1 सक.िी. 

ऊपर की ओर 

 जिाशर् के्षत् 

 बाांि स्थि से 1, 3 

और 5 सकिी नीचे की 

ओर 

7. जि से सम्बांसित 

रोग 

जि सांबांिी रोगोां की पहचान, 

स्थानीर् वेक्टर सनर्ांत्ण और 

उपचारात्मक उपार् की 

पर्ायप्तता आसद। 

साि िें तीन 

बार 

श्रसिक सशसवर और 

उपसनवेश 

 

ताविका-9: पररर्ोजना सांचािन चरण के दौरान पर्ायिरण वनगरानी कार्यक्रम 

क्र.सां. विषर् पैरामीटर आिृवत्त थथान 

1. पानी पीएच, तापिान, ईसी, गांदिापन, 

कुि घुिनशीि ठोस, कैस्ल्हशर्ि, 

िैग्नीसशर्ि, कुि कठोरता, 

क्लोराइड्, सले्फट्स, नाइटर ेट, 

ड्ीओ, सीओड्ी, बीओड्ी, 

आर्रन, सजांक, िैंगनीज 

साि िें तीन 

बार 

 जिाशर् से 1 सक.िी. 

ऊपर की ओर 

 जिाशर् के्षत् 

 बाांि स्थि से 1, 3 

और 5 सकिी नीचे की 

ओर  

2. एसटीपी से 

बसहः स्राव 

पीएच, बीओड्ी, सीओड्ी, 

टीएसएस, टीड्ीएस 

हर सप्ताह एक 

बार 

 एसटीपी से उपचार से 

पहिे और बाद िें 

3. स्थिीर् 

पाररस्स्थसतकी 

हररत पट्टी सवकास के वनरोपण 

कार्यक्रि की स्स्थसत 

साि िें तीन 

बार 

- 

4. जिीर् 

पाररस्स्थसतकी 

फाइटोप्ाांकटन, ़िोप्ाांकटन, 

बेस्िक जीवन, िछिी सांरचना 

साि िें तीन 

बार 

 जिाशर् से 1 सक.िी. 

ऊपर की ओर 

 जिाशर् के्षत् 

 बाांि स्थि से 1, 3 और 

5 सकिी नीचे की ओर 

5. जि से 

सम्बांसित रोग 

जि सांबांिी रोगोां की पहचान, 

सनर्ांत्ण उपार्ोां की पर्ायप्तता 

आसद। 

साि िें तीन 

बार 

 पररर्ोजना स्थिोां से 

सटे गाँव 
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13.   िागत का अनुमान 

13.1 विवभन्न शमन उपार्ो ां का कार्ायन्वर्न 

सवसभन्न उपार्ोां के कार्ायन्वर्न के सिए सनिायररत कुि बजट रु. 20588.80 िाख. सववरण तासिका-10 िें सदर्ा 

गर्ा है।  

ताविका-10:  विवभन्न उपार्ो ां के कार्ायन्वर्न के विए वनधायररत बजट का साराांश 

क्र.सां. गवतविवध बजट (िाख रूपरे्) 

1.  जििहण के्षत् उपचार के उपार् 2173.0 

2.  सुरक्षा उपार्ोां का कार्ायन्वर्न 62.0 

3.  िेसड्कि जाांच के सिए िागत अनुिान 340.0 

4.  आपदा प्रबांिन र्ोजना 330.0 

5.  ित्स्य पािन प्रबांिन र्ोजना 120.0 

6.  िीनबेल्ट सवकास 64.6 

7.  श्रसिक सशसवरोां िें स्वच्छता सुसविाएँ 192.5 

8.  क्रशरोां से सनकिने वािे अपसशष्ट्ोां का उपचार 10.0 

9.  बैसचांग सांर्ांत्ोां से सनकिने वािे अपसशष्ट्ोां का उपचार 20.0 

10.  वारु् प्रदूर्ण सनर्ांत्ण के उपार् 179.53 

11.  सड़क सनिायण िें पर्ायवरण प्रबांिन 500.00 

12.  खदान स्थिोां का स्स्थरीकरण 349.46 

13.  सनिायण के्षत्ोां का भूसनिायण और जीणोद्धार 100.00 

14.  गांदगी सनपटान स्थिोां का स्स्थरीकरण 1510.08 

15.  ठोस अपसशष्ट् प्रबांिन 134.53 

16.  सनः शुल्क ईांिन का प्राविान 913.44 

17.  प्रसतपूरक वनरोपण 4368.64 

18.  जैव सवसविता सांरक्षण र्ोजना 390.0 

19.  वन सांरक्षण र्ोजना 180.00 

20.  आरईटी प्रजासतर्ोां के सिए अनुसांिान एवां सवकास कार्य 500.00 

21.  और्िीर् पौिोां का वनीकरण 20.0 

22.  वन्य जीव सांरक्षण र्ोजना 346.19 

23.  सावयजसनक स्वास्थ्य सवतरण प्रणािी 631.64 

24.  पुनस्थायपन एवां पुनवायस र्ोजना 154.15 

25.  स्थानीर् के्षत् सवकास र्ोजना 6636.57 

26.  सनिायण चरण के दौरान पर्ायवरण सनगरानी का कार्ायन्वर्न 

(तासिका-9 देखें) 

362.47 

 कुि 20588.80 

 

13.2   पर्ायिरण वनगरानी कार्यक्रम को िागू करने की िागत 

13.2.1 वनमायण चरण 

पररर्ोजना सनिायण चरण के दौरान पर्ायवरण सनगरानी कार्यक्रि के कार्ायन्वर्न के सिए आवश्यक िागत रु. 

362.47 िाख. िागत का सववरण तासिका-11 िें सदर्ा गर्ा है। 
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ताविका-11:  पर्ायिरण प्रबांधन र्ोजना के कार्ायन्वर्न के विए आिश्यक िागत 

क्र.सां. विषर् िागत (िाख रूपरे्) 

1.  श्रसिक सशसवरोां से सनकिने वािा अपसशष्ट् 16.7 

2.  पररवेशी वारु् गुणवत्ता की सनगरानी 51.8 

3.  िौसि सवज्ञान प्रर्ोगशािा की स्थापना 15.0 

4.  ध्वसन िीटर की खरीद 10.0 

5.  स्थिीर् पाररस्स्थसतकी 115.7 

6.  जिीर् पाररस्स्थसतकी 115.7 

7.  पानी से सांबांसित बीिाररर्ोां का प्रकोप 77.2 

 कुि 362.47 

 

13.2.2 ऑपरेशन चरण 

सांचािन चरण के दौरान पर्ायवरण सनगरानी कार्यक्रि के कार्ायन्वर्न के सिए आवश्यक िागत िगभग 44.77 

िाख रुपरे् प्रसत वर्य है। पररर्ोजना सांचािन चरण के दौरान वासर्यक बजट तैर्ार करते सिर् 10% वासर्यक िूल्य 

वृस्द्ध पर सवचार सकर्ा जा सकता है। सववरण तासिका-12 िें सदर्ा गर्ा है। 

 

ताविका-12: पररर्ोजना सांचािन चरण के दौरान पर्ायिरण वनगरानी कार्यक्रम को िागू करने की िागत 

विषर् िागत (रु. िाख/िषय) 

पररर्ोजना कॉिोनी से पानी की गुणवत्ता और अपसशष्ट् 4.77 

स्थिीर् पाररस्स्थसतकी 15.0 

नदी ित्स्य पािन 15.0 

पानी से सांबांसित बीिाररर्ोां का प्रकोप 10.0 

कुि 44.77 
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वचत्र-1: प्रोजेक्ट िेआउट मानवचत्र 
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वचत्र-2: अध्यर्न के्षत्र का मानवचत्र 

 



WAPCOS LIMITED
(A Government of India Undertaking)

76 C, Sector 18, Gurugram - 122015, Haryana, INDIA

Tel. +91-124-2397396, 

email: environment@wapcos.co.in

ओजू सुबनवसरी हयइड्र ो पयवर कॉपोरेशन प्रय. वलवमटेड्

APRIL 2024


